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Лежнюк П. Д.
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29,5

Іщенко І. П.

Остра Н.В.

Позначення 

на схемі 

Назва елемента 

1 Конденсатор зв’язку 

2 Високочастотний 

загороджувач 

3 Роз’єднувач 

4 Вузол для встановлення 

вимикача 

5 Шини 

6 Гірлянда ізоляторів 

7 Трансформатор струму 
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Схема релейного захисту 

 

 Зм.   Арк.  № документа

 Норм.кон.

 Затверд.

Підпис Дата

 Т. контр.

Аркуш 4    Аркушів    

Літ. Маса Масштаб

Розробив:

Перевірив

ТА11

КА21

КА11

КА31

Кола вимірювання 

та врахування 1-ої 

швидкості

Q1

ТА21

TAH1

KA41

М 

ТА12

КА22

КА12

КА32

Кола вимірювання 

та врахування 2-ої 

швидкості

Q2

ТА22

TAH2

KA42

6,3 кВ
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KA31.1
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KT2.2

KH22
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KCC11.3
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о
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KCC11

KL32

KL2

KL4.1

KQC1
KL13 KA31.2

Q1.3 KT12.2

KQT2.2 KQT1.3 KT12

Q1.2
KQC2.1

KL13.2

KCC11.4

KT12.3 KL13

KL16KT12.1

KL16

KL13.1 KCC1 KQT2.3

KBS11.2

KBS11.3

KBS11

KBS11.1

KQT1.1

KQT1
R31

R21

Привод

вимикача

Q1R41 KQC1

SF21 SF21

+ EY -EY

KCT11.1

KL11

KCC21.1

KL31

KQT2
R32 Привод

вимикача

Q2R42 KQC2

SF22
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KCT11.2
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SF22
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Схема захисту і управління двошвидкісним асинхронним  двигуном 6 кВ потужністю менше 4000 кВт:

а - кола змінного струму;       б - кола постійного струму.

б)

а)
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КСТ1

Струмові кола відсічки

Струмові кола захисту від 

замикання на землю

Струмова відсічка

Захист від замикання 

на землю

Захист від перевантаження

Вторинні кола струмових

 реле

Реле команди "ввімкнути"

Реле команди "вимкнути"

Реле затримки часу

Повторювач миттєвого 

контакту реле КТ12

Заборона передчасного 

переводу двигуна на другу 

частоту при подачі 

команди SAB2

Блокування від "скачків", для 

однократності дії при 

вмиканні на К. З.

Реле положення вимикача 

Q2 "ввімкнено"

Реле положення  вимикача 

Q1 "вимкнено"

Реле положення вимикача 

Q2 "ввімкнено"

Умовне

 позначення
Тип Кількість

КА11, КА21, КА12, КА22

KL11, KL12

КА31, КА32

КТ2, КТ1

КА41, КА42

ТАН1, ТАН2

SF1, SF2

KL31, KL32

КСТ1, КСС11, КСС12

KL2, KL4

КСС21, КСС22

KQT1, KQT2

KT12

KBS12, KBS11

KQC1, KQC2

РСТ-13

РП220

РСТ-13

ВЛ-54

РТ-40Ф

ТЗЛ

АП-50-3М

РП-23

РП-23

РП-252

РП-252

РП-23

ЭВ-142

РП-23

РП-252
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SF.1

SQM.1

SQM.2

SF.2 KQT

YATR3

KQC

KH1KL1

KT2

KH2

KT1

Захист від мінімальної напруги

Захист від перевантажень

Захист від замикання на землю

Дистанційне вмикання та 

вимикання

Блок-контакти вимикача

Реле положення вимкнено

Реле положення ввімкнено

Схема захисту і управління двигуном 380 В, підключеного через автоматичний вимикач.

Схема релейного захисту

ВНТУ  гр. ЕС-15сп 

Іщенко І. П.

Остра Н.В.

 08-13. ДП 011.00.000 Е4

Остра Н. В.

Остра Н.В.

Лежнюк П.Д.

Реценз

Консульт. Кутін В.М.



Заземлювальні пристрої 

електроустановок 

Структурна схема 

вимірювача заземлення 

 типу М-416  

V

А ~
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А
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Схема вимірювання потенціалів 

на поверхні землі за допомогою 

вольтметра та двох електродів  



Схеми вимірювання опору 

Схема вимірювання опору кола 

фаза-нуль за допомогою 

амперметра та вольтметра  

 

I1 I2 Е2 Е1 

I1 
I2 Е2 

Е1 

а)  трипровідна схема 
 

б) чотирипровідна схема 
 

Схема вимірювання опору заземлювачів 

приладом типу МС-08  



Дякую за увагу. 

 

Доповідь закінчено. 


