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План та поперечний розріз  ВРУ-330 кВ 
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Розріз ГЕС 
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IL2

IL3

-T6

-T7

-T5

GEA

330 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА9-В

ТА9-А

ТА9-С

ВРП-330

А491

В491

С491

N491

910

7

2

4 3

1

56

SG11

8

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА2-В

ТА2-А

ТА2-С

ВРП-220

910

15,75 

кВ

ТА23
МТЗ-10

А421

В421

С421

N421

7

2

4 3

1

56

SG12

8

А835

В835

С834

N834

IL1
3D1

3D2

2C1

2C2

1C1

1C2

N835

С835

А836

В836

IL2

IL3

-T2

-T3

-T1

ZEA

10,5 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА28-В

ТА28-А

ТА28-С

ВРП-10,5

А881

В881

С881

N881

УРОВ

ВИМИКАЧА

15,75 кВ

7

2

4 3

1

56

SG14

8

7

2

4 3

1

56

SG14

8

А882

В882

С882

N882

А883

В883

С883

N883

IL1
3B1

3B2

2B1

2B2

1B1

1B2

IL2

IL3

-T9

-T10

-T8

GEA

RET670 (рез.)

ДЗШ-330-І

До ПРТВП

ТВТ-20

Елегазовий 

вимикач 150 кВ

Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Н. контр.

Зав. каф.

Рецензент

Літ.

Аркуш Аркушів 

Маса Масштаб

Консульт.

У

150 кВ

150 кВ 7sa522 (150 кВ)

 7sa522  (150 кВ)

Ісш 150 кВ

Релейний захист

і автоматика
Марецький М.В.

Нетребский В.В.

Лежнюк П.Д. ВНТУ, гр. ЕС-15сп

                08-13.ДП.005.00.000 А3

Нетребский В.В.

Електрична частина ГЕС потужністю 600 

МВт з агрегатами типу СВ-1130/250-48
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Схема захисту автотрансформатора зв'язку  

64

KH1 R1

3
013

5

HLA2

0

5737

64

KH2 R1

4
013

7

HLA1

8

5771

64

KH3 R1

5
013

9

HLA1

1

5731

64

KH4 R1

6
013

5

HLA1

2

5739

64

KH5 R1

7
014

3

HLA1

6

5767

64

KH6 R1

8
014

5

HLA2

3

5749

64

KH7 R1

9
014

7

HLA1

0

5740

64

KH8 R2

0
014

9

HLA1

3

5741

64

KH9

R2

1

015

1 HLA2

4

5735

KSG1.

2
R2

2
013

3

HLA2

2

5733

64

KH10

64

KH11

64

KH12

VD1-

VD30

ГЩУ. ПАНЕЛЬ 

OJC01H06

ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

5703 

(OKD02) 5750 5709 (ГЩУ) 5702 (ГЩУ) 5704 (ГЩУ)

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРИСТРОЮ

ЗАХИСТУ

ВИМИКАННЯ АТ ЧЕРЕЗ

МАТРИЦІ ВИХІДНИХ

РЕЛЕ ОСНОВНОГО ЧИ

РЕЗЕРВНОГО ЗАХИСТУ

ОСНОВНИЙ ДИФЗАХИСТ

І ГАЗОВИЙ РПН

РЕЗЕРВНІ ЗАХИСТИ

СТОРОНИ 330 КВ

ДИФЗАХИСТ ОШИНОВКИ

330 КВ

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

РЕЗЕРВНИЙ ДИФЗАХИСТ

І ГАЗОВИЙ АВТОТРА-РА

РЕЗЕРВНІ ЗАХИСТИ

СТОРОНИ 150 КВ

ПОЛОЖЕННЯ РІВНЯ

МАСЛА В АВТОТРА-РІ ТА

БАЦІ РПН І ПІДВИЩЕННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ МАСЛА

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ

(СИГНАЛ)

ШИНКИ УПРАВЛІННЯ

І АВТОМАТ

КОЛА ЖИВЛЕННЯ

7SA511 (150)

БЛОКУВАННЯ

ДИСТАНЦІЙНОГО

ЗАХИСТУ ПРИ

ЗНИКНЕННІ

КІЛ НАПРУГИ

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ

ПЕРЕВЕДЕНИЙ НА

СИГНАЛ

1 СТ. ЗЗ-150

+ ШУ

П2
SF

2

- ШУ

П2
SF

2

010

2

010

1

ПУСК

РЕЄСТРАТОРА

0127

4B

1
4B

2 =
=

L+

L-
SV

H

7SA511 (150)

8A

2
8A

1

E1

:

-U1

8D

2
8D

1

E5

:

-U1

7A

4
7A

3

E4

:

-U4

7A

2
7A

1

E3

:

-U3

8A

4
8A

3

E2

:

-U2

7D

2
7D

1

E7

:

-U3

8D

4
8D

3

E6

:

-U2

7D

4
7D

3

E8

:

-U4

6D

2
6D

1

E9

:

-U5

6D

4
6D

3

E1

0:

-U6

GEA

ZEA

ДОДАТКОВИЙ

ДВОХСТУПЕНЕВИЙ

ЗЕМЛЯНИЙ ЗАХИСТ

НА СТОРОНІ 330 КВ

АТ1

8B

3

7B

3

M

1

0111

KT

5
4 6

7SA511 (150)

РП

У

3 4

ABTОМАТИКА 

OAG91

012

9

21

S

ДО НАКЛАДКИ 

SX10

KT

4

3 5

KT

3

3 5

KT

5

3 5

56

KCC1

В СХЕМІ АВТОМАТИКИ В-150 

АТ-1

42

KW1

11
1

2

KL1

42

KW2

11
1

2

KL2

31

KA1

31

KL1

7 8

KT1

31

KA2

42

KL1

7 8

KT2

31

KA3

31

KL2

7 8

KT3

31

KA4

42

KL2

7 8

KT4

31

KA5

65

KL2

7 8

KT5

АВТОМАТИЧНЕ

ПРИСКОРЕННЯ

ОПЕРАТИВНЕ

ПРИСКОРЕННЯ

2 СТ. ЗЗ-150

3 СТ. ЗЗ-150

ДОДАТКОВИЙ

ТРЬОХСТУПЕНЕВИЙ

ЗЕМЛЯНИЙ ЗАХИСТ

НА СТОРОНІ 330 КВ

АТ1

6D

1

6D

2

K 3

7UT513 (ОСН.)

6D

1

6D

2

K 3

7UT513 (РЕЗ.)

5A

3

5A

4

K 2

7SA511 (330)
SX

7
1 2

267-1

201-1

5B

1

5B

2

K 

1

7SA511 (330)

43

P3O

43

P3P

233A-

1

65

P3O

65

P3P

87

P3O

87

P3P

233C-

1

233B-

1

5A

1

5A

2

K 

2

7UT513 (ОСН.)

11
1

2

P30
SX

6
2 1

5A

1

5A

2

K 2
7UT513 (РЕЗ.)

11
1

2

P3Р
SX

5
2 1

233Р-

1

В СХЕМІ АВТОМАТИКИ ВИМИКАЧА 

OAD31
202-1

КОЛА ВИМИКАННЯ

ВИМИКАЧА 330 КВ

В31

ЗАБОРОНА АПВ

ВИМИКАЧА  330 КВ

В31

6D

3

6D

4

K 

3

7UT513 (ОСН.)

6D

3

6D

4

K 

3

7UT513 (РЕЗ.)

4C

3

4C

4

K 

2

7SA511 (330)
SX

8
1 2

267-2

201-2

4D

1

4D

2

K 

1

7SA511 (330)

43

P3O

43

P3P

233A-

2

65

P3O

65

P3P

87

P3O

87

P3P

233C-

2

233B-

2

5A

3

5A

4

K 

2

7UT513 (ОСН.)

11
1

2

P30
SX

9
2 1

5A

3

5A

4

K 

2

7UT513 (РЕЗ.)

11
1

2

P3Р
SX

10
2 1

233Р-

2

В СХЕМІ АВТОМАТИКИ ВИМИКАЧА 

OAD32
202-2

КОЛА ВИМИКАННЯ

ВИМИКАЧА 330 КВ

В30

ЗАБОРОНА АПВ

ВИМИКАЧА  330 КВ

В30

233-

2

5D

1

5D

2

K 

4

7UT513 (ОСН.)

5D

1

5D

2

K5

7SA511 (150)

13

3

10

1

5D

1

5D

2

K 

4

7UT513 (РЕЗ.)

5D

1

5D

2

K5

7SA511 (150)

1133

10

1

5В

3

5В

4

K 

1

7UT513 (ОСН.)

5В

3

5В

4

K1

7UT513 (РЕЗ. )          

  333

30

1

7В

1

8В

1

М

1

7UT513 (ОСН.)

3D

2

2D

2

M

7

7SA511 (330)

7В

1

8В

1

М

1

7UT513 (РЕЗ.)

  Р17

Р1-1

SX14

2 1

Р17А

7В

2

8В

2

М

2

7UT513 (ОСН.)

3D

3

2D

3

M

8

7SA511 (330)

7В

2

8В

2

М

2

7UT513 (РЕЗ.)

  Р29

Р1-2

SX15

2 1

Р29А

3С

1

4С

1

М

7

7UT513 (ОСН.)

3С

1

4С

1

M

7

7UT513 (РЕЗ. )

2D

2

3D

2

М

7

7SA511 (150)

0303

0301

5B

2

5B

1

K 

1

7UT513 (ОСН.)

5В

2

5В

1

K1

7UT513 (РЕЗ. )

  

33

    

1

SX12

1 2

SX

9
1 2

В СХЕМУ АВТОМАТИКИ

ВИМИКАЧА 150 КВ

В9 АТ1

В СХЕМУ АВТОМАТИКИ

ВИМИКАЧА  10,5 КВ

Т10

В СХЕМУ АВТОМАТИКИ

ВИМИКАЧА  10,5 КВ

Т10

ПУСК  УРОВ

ВИМИКАЧА 330 КВ

В31

ПУСК  УРОВ

ВИМИКАЧА  330 КВ

В30

ПУСК  УРОВ

ВИМИКАЧА  150 КВ

В9

+ ЕН (ВРП)

6А

1

6А

2

7UT513 (ОСН.)

7D

3

7D

4

М1

0

7UT513 (ОСН.)

6А

1

6А

2

7UT512 (ДЗО)

8В

4

7В

4

М4

7UT512 (ДЗО)

3C

2

3C

3

7SA511 (330)

6A

1

6A

3

М5

7SA511 (330)

6А

1

6А

2

7UT513 (РЕЗ.)

7D

3

7D

4

М1

0

7UT513 (РЕЗ.)

3C

2

3C

3

7SA511 (150)

6A

1

6A

3

М5

3C

2

3C

4

М9

7UT513 (ОСН.)

3С

2

3С

4

М9

7UT513 (РЕЗ.)

8В

3

7В

3

М3

7UT513 (ОСН.)

8B

4

7B

4

М4

7SA511 (330)

8В

2

7В

2

М2

7UT512 (ДЗО)

8В

3

7В

3

М3

7UT512 (ДЗО)

8В

3

7В

3

М3

7UT513 (РЕЗ.)

KT10

3 5

8В

3

7В

3

М3

7UT513 (РЕЗ.)

8B

4

7B

4

М4

1 2

KH1
R1

1 2

KH2
R2

1 2

KH3
R3

1 2

KH4
R4

1 2

KH5
R5

1 2

KH6
R6

1 2

KH7
R7

1 2

KH8
R8

1 2

KH9
R9

0177KSL1

1 2

KH10
R10

0179KSL2

1 2

KH11
R11

0175KL14

5 6

3C

1

2C

1

М1

0

1 2

KH12
R12

КОМІРКА АВТОТР-РА 

АТ1

В СХЕМІ ОХОЛОДЖЕННЯ 

АТ1

53

KН1

53

KН2

53

KН3

53

KН4

53

KН5

53

KН6

53

KН7

53

KН8

53

KН9

53

KН10

53

KН11

53

KН12

- ЕН (ВРП)

- ЕН (ВРП)

901

017

3

017

1

016

9

5701 

(ВРП)

5709 

(ВРП)

HL

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРИСТРОЮ

ЗАХИСТУ

ВИМИКАННЯ

АВТОТРАНСФОРМАТОРА

ЧЕРЕЗ МАТРИЦІ

ВИХІДНИХ РЕЛЕ

ОСНОВНОГО ТА РЕЗЕРВНОГО

ЗАХИСТУ

ОСНОВНИЙ ДИФЗАХИСТ

І ГАЗОВИЙ РПН

РЕЗЕРВНІ  ЗАХИСТИ

СТОРОНИ 330 КВ

ДИФЗАХИСТ ОШИНОВКИ 330 КВ

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

РЕЗЕРВНИЙ ДИФЗАХИСТ

І ГАЗОВИЙ АВТОТРА-РА

РЕЗЕРВНІ ЗАХИСТИ

СТОРОНИ 110 КВ

ПОЛОЖЕННЯ РІВНЯ МАСЛА

В АВТОТРА-РІ ТА БАЦІ РПН

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МАСЛА

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ АТ

ПЕРЕВЕДЕНИЙ НА СИГНАЛ

ЗАГАЛЬНОПАНЕЛЬНА  ЛАМПА

"ПОКАЖЧИК НЕ ПІДНЯТИЙ"

Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Н. контр.

Зав. каф.

Рецензент

Літ.

Аркуш Аркушів  

Маса Масшта

б

Консульт.

У
Схема захисту автотрансформатора 

зв'язку 

7SA511 (150)

7SA511 (150)

7SA511 (150)

№ 
п.п.

Позначення Назва Тип

СПЕЦІФІКАЦІЯ

1 AKW1 Повздовжній дифзахист ВН, СН ДЗТ-21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

AK

AK1, AK2

АК3

АК4

КА

КА1

KAZ1

AKW1

KSG

КТ

КL

KH

HL

Повздовжній дифзахист НН

Комплект захисту

Панель дистанційного захисту

Струмове реле

Струмовий захист оберненої 
послідовності

Повздовжній дифзахист ВН, СН

Газове реле

Реле часу 

Реле проміжне

Реле вказівне 

ДЗТ-11

КЗ-15

ПЭ 2105

КЗ-12

АЛ-1

АЛ-3

РТФ-6М

ДЗТ-21

РЗТ-80

ВЛ-103

ПЭ-40, ПЭ-41,   
ПЭ-42, ПЭ-43

РЭУ-11М

СКЛ-12

Комплект захисту
МСЗ з пуском по напрузі

Струмове реле

Светодиодная сигнальная 
лампа

11 KW Реле потужності РСМ-13-18

                08-13.ДП.005.00.000 А3

ВНТУ, гр. ЕС-15сп

Марецький М.В.

Нетребський В. В

Нетребський В. В

Лежнюк П. Д.
Електрична частина ГЕС потужністю 600 

МВт з агрегатами типу СВ-1130/250-48
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Спеціальна частина 



8 

Техніко-економічні показники станції 

Змн Арк №докум Підпис Дата

Розробив

Перевірив

Нконтр

Затвердив

Марецький М. В.

Нетребський В. В.

Аркуш Аркушів

Техніко-економічніпоказники
станції

У

ВНТУ, гр.ЕС-15сп  Рецензент

Консульт

Літ Маса Масштаб

                08-13.ДП.005.00.000 Е8

Лежнюк П.Д.

Електрична частина ГЕС потужністю 

600 МВт з агрегатами типу СВ-1130/250-

48

Нетребський В. В.



Дякую за увагу! 
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