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4 Поперечний розріз головної будівлі станції 

Поперечний розріз головної 

будівлі
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5 Релейний захист обладнання ГЕС 

Найменування захисту Тип захисту 
1.Блок гідрогенератор - трансформатор 

Захист від багатофазних КЗ в ОС та на його виводах Поздовжній диференціальний захист з реле типу РНТ -565 

Захист від замикань на землю в ОС Захист типу ЗЗГ-1 

Захист від зовнішніх симетричних КЗ Максимальний струмовий захист з реле струму РСТ-11 і мінімальним реле напруги РН-54/160 

Захист ОС від зовнішніх несиметричних КЗ та несиметричних перевантажень Струмовий захист зворотної послідовності типу РТФ-1М та двоступеневий струмовий захист зворотної 

послідовності типу РТФ-7/2 

Захист від підвищення напруги на виводах генераторів та трансформатора Одноступеневий захист напруги з реле типу РН-53/200 

Захист генератора від зникнення напруги при його роботі в режимі СК Мінімальний захист напруги з реле типу РН-54/160 

Захист від асинхронного ходу Спеціальний захист з реле РАХ 

Захист від втрати збудження Максимальний струмовий захист в колі статора (реле типу РСТ-11) 

Захист від замикань на землю в одній точці кола ротора Захист типу КЗР-3 

Захист випрямляючого трансформатора від міжфазних КЗ Струмова відсічка з реле типу РСТ-11 

Захист кіл ротора та тиристорного перетворювача Двохступеневий МСЗ з реле типу РСТ-11 

Захист від усіх видів КЗ в обмотках та на вводах блокового трансформатора Поздовжній диференціальний струмів захист типу РНТ-566 

Захист від замикань усередині бака трансформатора Газовий захист з реле типу РЗТ-80 

Резервний захист системи збудження МСЗ з реле типу РСТ-11 

2.Трансформатор власних потреб 

Захист від багатофазних КЗ в обмотках та на виводах Поздовжній диференціальний струмовий захист типу РНТ-565 або струмова відсічка на реле типу РСТ-11 

Захист від зовнішніх міжфазних КЗ МСЗ з реле типу РСТ-11 

Захист від замикань на землю в мережі 0,4 кВ Спеціальний струмовий захист нульової послідовності з реле типу РТЗ-50 

Захист від замикань усередині бака трансформатора Газовий захист типу РЗТ-80 

3. ЛЕП-35 кВ 

Захист від усіх видів КЗ 7SA522 виробництва SIEMENS L60 виробництва General Electric 

4. Електродвигуни 

Захист від між фазних КЗ та замикань та землю Автомати типу АВМ та А3700 Мікропроцесорний захист РДЦ-01 

5. Електродвигуни 10 кВ 

Захист від між фазних КЗ Струмова відсічка або повздовжній диференціальний захист на реле типу РНТ-565 (РДЦ-01-057) 

Захист від замикань на землю Струмів захист нульової послідовності з реле типу РТЗ-50 (РДЦ-01-057) 

Захист від перевантажень  МСЗ з реле типу РСТ-11 

Захист від зниження напруги Захист мінімальної напруги з реле типу РНФ-1М 

6. Збірні шини електроустановок 

Захист від КЗ Диференціальний  струмовий захист типу ДЗШТ 



6 Профілактичні випробування ізоляції 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перевір.

Н. контр.

Затверд.
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Тептя

Аркуш Аркушів
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У
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Літ Маса Масштаб
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Методи профілактичних випробувань ізоляції

Вимірювання опору ізоляції Вимірювання tgδ Виявлення часткових розрядів

Контроль вологості ізоляції
Випробування підвищеною 

напругою

Схема для виявлення часткових розрядів з допомогою активного опору

Схема вимірювання часткових розрядів з використанням коливального контуру 

і гальванометра

Зміна струму витоку і опору ізоляції в часі



7 Автоматизована система керування технологічним процесом ГЕС 

Автоматизована система 

керування технологічним 

процесом ГЕС 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перевір.

Н. контр.

Затверд.

Шелест

Тептя
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Графік зміни навантаження району у відсотках від максимального

Характеристики відносного приросту блоківГЕС

Еквівалентна характеристика відносних приростів і її 

апроксимована залежність

Відносні прирости втрат активної потужності від зміни 

потужності у вузлах встановлення генеруючих потужностей 

Графіки завантаження агрегатів станції

 

Еквівалентна витратна характеристика і її апроксимована 

залежність

Еквівалентна витратна характеристика ГЕС
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8 Техніко-економічні показники станції 

Таблиця 1 – Результати визначення собівартості відпущеної електроенергії:

Елементи затрат

Амортизація

Заробітна плата

Паливо

Інші витрати

Разом

Сума річних затрат,   

           тис. грн

Собівартість енергії

коп/кВт·год %

5961781,364

1456131,6

0

3634777,35

11052690,314

0,74

3,02

0

1,84

5,6

53,94

13,17

0

32,89

100

Таблиця 2 - Основні техніко-економічні показники ЕС

Показник

Потужність станції

Річний виробіток електроенергії

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП

Коефіцієнт обслуговування

Кошторисна вартість промислового будівництва

Одиниця 

вимірювання
Значення

МВт·год

МВт

%

МВт / чол.

млн. грн.

51,2

197484,571

0,5

4,14

700,904

Питомі капітальні вкладення

Собівартість відпущеної електроенергії

грн / кВт

коп. / кВт·год

1368,95

5,6

Техніко-економічні показники 
станції

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перевір.

Н. контр.

Затверд.

Шелест

Тептя

Аркуш Аркушів

У

ВНТУ, ЕС-15сп Реценз.

08-13.КДП.003.00.000 8

Консульт.

Літ Маса Масштаб

Нетребський

Лежнюк
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