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Вінниця ВНТУ - 2017 року 



 Актуальність роботи.  Оптимальне функціонування підприємства в значній мірі залежить від 

правельного вибору та синтезу системи електропостачання підприємства. Тому актуальним є 

вибір раціональних систем живлення, сучасного електрообладнання, провідниково-кабельної 

продукції, підвищення надійності електропостачання, поліпшення використовування існуючих 

мереж, зниження втрат активної енергії, уніфікація та індустріалізація будівництва нових об’єктів. 

Мета  роботи – Метою дипломної роботи є розробити заходи по зниженню втрат активної 

енергії за рахунок використання сучасних високоекономічних світлодіодних освітлювальних 

апаратів. Провести аналіз системи електропостачання підприємства виходячи із розрахунку, при 

цьому виконати розрахунки зовнішньої та внутрішньої електромережі, електричних 

навантажень, здійснити вибір електрообладнання та розрахувати місце розташування 

трансформаторних підстанцій, розрахувати компесацію реактивної потужності та вибрати 

необхідні компенсуючі приистрої. 



Об’єктом роботи є зниження втрат активної енергії за рахунок використання високоекономічних 

світлодіодних ламп. 

 Предметом даної роботи є система електропостачання ТОВ «Вороновицьке хлібопереробне 

підприємство». 

 



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 

ПІДПРИЄМСТВО 

 Елеватор - комплекс споруд для зберігання великих партій зерна, а також 
для обробки зерна з доведенням до кондиційного стану. Залежно від 
призначення розрізняють елеватори заготівельні (лінійні, глибинні), виробничі 
(млинові іт. п.) і перевалочні (базисні та портові). Перевалочні елеватори 
будуються переважно на великих вузлових ж.-д. станціях і пристанях великих 
річок або в морських портах для відвантаження зерна на експорт і для 
внутрішніх перевезень. Призначення таких елеваторів - концентрація і 
формування великих партій однорідного зерна, зберігання і перевантаження з 
одного виду транспорту на інший. 

Ці елеватори мають потужні приймальні та відвантажувальні пристрої, велику 
ємність (від 50 до 150 тис. т), транспортне і технологічним обладнання 
продуктивністю 350 - 500 т/год. 
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Додаток Д

Щиток освітлювальний робочого освітлення
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Світлодірдна лампа Philips LED 8W 3000K E27
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Техніко-економічні показники СЕП
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Гістограма кошторису річних поточних витрат Таблиця К.1 - кошторису річних поточних витрат

Сумарна величина капітальних вкладень в 

систему електропостачання підприємства
1063485,82 тис грн

Загальна потреба підприємства в 

електроенергії
1868169,22 кВт*год/рік

Оплата за спожиту електроенергію 3736,34 тис. грн.

Тариф 2,00  грн/кВт*год

Собівартість спожитої електроенергії 233,14 грн/кВт*год

Стаття витрат

Витрати по експлуатації обладнання 

Витрати на поточний ремонт

Витрати на амортизацію

Інші витрати

Разом

Величина витрат, 

грн.

295377,72

22440,49

63809,15

95406,84

477034,20

Pн, кВт

61,92

4,7

13,38

20,00

100

Показники

К-сть корисно спожитої ел.енергії

Річне споживання ел.енергії із втратами

Плата за електроенергію

Витрати на передачу і розподіл ел.ен.

Сумарні витрати під-ва

Позначення

Еа

Е

П1

Сп

Ссум

Величина 

показників

1807190

1868169,22

3736338,439

477034,20

4213372,64

Собівартість ел.енергії S 233,14

Одиниця 

вимірювання

кВт·год.

кВт·год.

грн.

грн.

грн.

коп/кВт·год.

Таблиця К.2 – Основні техніко економічні показники СЕП

Додаток З
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ВИСНОВКИ 

В даній дипломній роботі було проведено розрахунок системи електропостачання ТОВ “Вороновицьке 

ХПП”. Було проведено техніко-економічне обґрунтування роботи, наведено відомості про підприємство та 

об’єкти проектування. Проведено розрахунок електричних навантажень підприємства та визначено кількість та 

потужність ТП та їх розміщення. Оптимальним виявився варіант із встановленням двох ТП потужністю 400 

кВА. Розраховано оптимальну потужність КУ і обрано для ТП1 2 КУ типу УКР 0,4-100/25, ТП2 2 КУ типу УКР 

0,4-50/12,5. Проведено вибір КЛ 10 кВ для живлення ТП. Оптимальним буде варіант із використанням кабелів 

ААБ 3х50. Обрано високовольтні вимикачі. Та проведено перевірку обраного обладнання. Також проводився 

розрахунок цехової мережі. Розроблено заходи по енергозбереженю на підприємстві. Проведено розрахунок 

основних економічних показників системи електропостачання та розраховано собівартість електроенергії на 

підприємстві. Були розроблені заходи з безпеки життєдіяльності та врахований вплив робочого середовища на 

працюючий персонал. 
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