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АТДЦТН-125000/330/110

АТДЦТН-125000/330/110

ВРП-330 кВ ВРП-110 кВ
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14

ТНЦ-1250000/330 ТНЦ-1250000/330

ТДЦ-250000/110 ТДЦ-250000/110

ТРДНС-63000/35

ТРДН-63000/110

ТРДНС-25000/35

ТВВ-1000-2УЗ ТВВ-1000-2УЗ

ТВВ-220-2ЕУЗТВВ-220-2ЕУЗ

6 кВ

ТРДНС-63000/35
ТРДНС-63000/35

ТРДНС-25000/35

LTB-420E2LTB-420E2LTB-420E2

LTB-420E2

LTB-420E2 LTB-420E2 LTB-420E2

LTB-420E2LTB-420E2

LTB-420E2LTB-420E2
LTB-420E2

ВР-6К

РП-330Б-2/

3200УХЛ1

РНДЗ1 – 110/

2000 У1

ТШВ-24-30000/5 ТШВ-24-30000/5

ТФРМ-330Б-3000/1ТФРМ-330Б-3000/1 ТФРМ-330Б-3000/1

ТФРМ-330Б-3000/1
ТФРМ-330Б-3000/1ТФРМ-330Б-3000/1

ТФРМ-330Б-3000/1 ТФРМ-330Б-3000/1 ТФРМ-330Б-3000/1

ТФРМ-330Б-3000/1ТФРМ-330Б-3000/1

ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1 ТФЗМ-110Б-II-2000/1

ТШ-20-10000/5
ТШ-20-10000/5

8-13 ДП 001.00.000 Е3

Консул

ЗНОЛ.06-24 ЗНОЛ.06-24

ЗОМ-1/15 або ЗНОМ-15ЗОМ-1/15 або ЗНОМ-15

НКФ-110-58У1

НКФ-330-83У1-1

ЗНОЛ. 09-6.02

ЗНОЛ. 09-6.02

ЗНОЛ. 09-6.02

ЗНОЛ. 09-6.02

НКФ-330-83У1-1

НКФ-110-58У1

НКФ-110-58У1

ТВМ–330-3000/1 ТВМ-110-1000/1

ТВМ–330-3000/1 ТВМ-110-1000/1

LTB D1/B LTB D1/B LTB D1/B LTB D1/BLTB D1/B LTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/BLTB D1/B

LTB-420E2

LTB-420E2

ТФРМ-330Б-3000/1

ТФРМ-330Б-3000/1

LTB D1/B

BP-6K

BP-6K

ТВМ-330-I-3000/1

ТВТ110-I-2000/1 ТВТ110-I-2000/1

Важов Є.А.

Вишневський С.Я.

Вишневський С.Я.

Вишневський С.Я.





План та 
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8-13 ДП 001.00.000 Е3

Консул

Важов Є.А.

Вишневський С.Я.

Вишневський С.Я.

Вишневський С.Я.





Зм. Лист № докум. Підп. Дата

УРОВ OAG91 (110 кВ)

УРОВ OAD32 (330 кВ)

УРОВ OAD31 (330 кВ)

7C3 7C4

7SG511 (ТВП)

К2 SX

2
1 2

KSG1.

1
SX10

2 1

7B4 8B4

7UT513 (РЕЗ.)

M

4

8A4

8A3
E2:

-U2

8D2

8D1
E3:

-U1

8D4

8D3
E4:

-U2

7D2

7D1
E5:

-U3

GEA

ZEA

SX

2
1 2

5А1 5А2

7UT512 (ДЗО)

K

2

ШИНКИ УПРАВЛІННЯ

І АВТОМАТ

КОЛА ЖИВЛЕННЯ

7UT513 (РЕЗ.)

ФОРМУВАННЯ 

КІЛ 

ВИМИКАННЯ

ЧЕРЕЗ МАТРИЦЮ

ВИХІДНИХ

РЕЛЕ

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ

РПН

ФОРМУВАННЯ КІЛ

ПУСКУ УРОВ

+ ШУ

П2
SF

2

- ШУ

П2
SF

2

0103

R

СХЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ 

OKDO2

3

ДО КЛЕМИ 8D2 7SA511 (110)

1 2

SX

3

010

2
0101

ОПЕРАТИВНЕ

БЛОКУВАННЯ

7UT513 (РЕЗ.)

0107

0105

0109

4B1

4B2 =
=

L+

L- SV

7UT513 (РЕЗ.)

8A2

8A1
E1:

-U1

4B1

4B2 =
=

L+

L-
SV

H

7SA511 (110)

8A2

8A1
E1:

-U1

8D2

8D1
E5:

-U1

7A4

7A3
E4:

-U4

7A2

7A1
E3:

-U3

8A4

8A3
E2:

-U2

7D2

7D1
E7:

-U3

8D4

8D3
E6:

-U2

7D4

7D3
E8:

-U4

6D2

6D1
E9:

-U5

6D4

6D3

E10

:

-U6

GEA

ZEA

БК-АВ

РПУ

1 2

РПУ

1 2

1 2

АВТОМАТИКА OAD31
SX1

6

ШАФА ТН-500 КВ АТ-1

0113

0115

8B17B1

7SA511 (330)

M

1

8B27B2

7SA511 (330)

M

2

SX16

1 2 2
2

1 3
4

1 3
4

9
1

0

011

7
9

1

3

1

3

1

3
9 9

РФ. 

А

РФ. 

С

РФ. 

В

9
1

3

1

3

1

3
9 9

РФ. 

А

РФ. 

С

РФ. 

В

РП

2

РП

2 012

3

SX

6

SX

5

ABT. 

OAD31

ABT. 

OAD32

9
1

0

ABT. 

OAD31
ABT. 

OAD32

0121

0119

KT2

4 6

KT2

3 5

KT1

3 5

РКВ

5 6

РКВ

5 6

АВТОМАТИКА В30

АВТОМАТИКА В31

2 СТ. ЗЗ

1 СТ. ЗЗ

ПУСК

РЕЄСТРАТОРА

ОПЕРАТИВНЕ

ПРИСКОРЕННЯ

АВТОМАТИЧНЕ

ПРИСКОРЕННЯ 2 СТ. ЗЗ

АВТОМАТИЧНЕ

ПРИСКОРЕННЯ

БЛОКУВАННЯ

ДИСТАНЦІЙНОГО

ЗАХИСТУ ПРИ

ЗНИКНЕННІ

КІЛ НАПРУГИ

КОЛА ЖИВЛЕННЯ

7SA511 (500)

+
1

(2
)Ш

У
-1

(2
)Ш

У

7UT512
ДИФЗАХИСТ ОШИНОВКИ

330 кВ АТ1
001

002

SF3
ПЗ

+
1

(2
)Ш

У
-1

(2
)Ш

У

СХЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ АТ1

001

002

АВО
П0

+
1

(2
)Ш

У
-1

(2
)Ш

У

7UT513
ОСНОВНИЙ ДИФЗАХИСТ

АТ1
01

02

SF1
П1

+
1

(2
)Ш

У
-1

(2
)Ш

У

0101

0102

SF2
П2

+
1

(2
)Ш

У
-1

(2
)Ш

У

7UT512
ОСНОВНИЙ ДИФЗАХИСТ

ТРАНСФОРМАТОРА Т10
101

102

SF
П

7UT513
РЕЗЕРВНИЙ ДИФЗАХИСТ

АТ1

7SA511
РЕЗЕРВНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ

ЗАХИСТ СТОРОНИ 330 кВ АТ1

7SA511
РЕЗЕРВНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ

ЗАХИСТ СТОРОНИ 110 кВ АТ1

7SJ511
РЕЗЕРВНИЙ ЗАХИСТ

ТРАНСФОРМАТОРА Т10

0 1
5D3 5D4

K 5

7UT513 (ОСН.)

5D3 5D4

K 5

7UT513 (РЕЗ.)

0183

1 2

KT20

R30

KT20

4 5

11
1

2

KL21

11
1

2

KL22

86

KL21

75

KL17

31

KLV
0185 0181

КОЛА

ПУСКУ

ПОЖЕЖЕГАСІННЯ

АТ1

КОНТРОЛЬ

ВІДСУТНОСТІ 

НАПРУГИ

НА  АТ1

В СХЕМУ 

УПРАВЛІННЯ

ЗАСУВКОЮ

ЗАКРИТТЯ

ВІДСІЧНОГО КЛАПАНУ

43

KL21

43

KL22
А

А

17

16

87

KL21

87

KL22 0159

0161

+ ЕС

П3
SF

3

- ЕС

П3
SF

3

0 0 3

R

4B1

4B2 =
=

L+

L- SV

7UT512 (ДЗО.)

8A2

8A1
E1:

-U1
SX11

1 2
2D4 3D4

7SA511 (110)

M9

0 0 20 0 1

SX4

1 2
2D4 3D4

7SA511 (330)

M9

8A4

8A3
E2:

-U2

SG17

1 2
3D3 2D3

7SA511 (110)

M8 0 0 

5

GEA

ШИНКИ

УПРАВЛІННЯ

І АВТОМАТ

КОЛА  ЖИВЛЕННЯ

7UT512 (ДЗО)

КОЛА ВИМИКАННЯ

АВТОТРАНСФОРМАТОРА

З ДРУГОЮ

ВИТРИМКОЮ ЧАСУ

ВІД ДИСТАНЦІЙНИХ

ЗАХИСТІВ

КОЛА  ВИМИКАННЯ

АТ1 ВІД  3 СТ. ДЗ-220

УРОВ OAG91 (110 кВ)

УРОВ OAD32 (330 кВ)

УРОВ OAD31 (330 кВ)

7C1 7C2

7SG511 (ПРТВП)

К2 SX

3
1 2

KSG2A

KSG2B

KSG2C

SX17

1 2

7B4 8B4

7UT513 (ОСН)

M

4

8A4

8A3
E2:

-U2

8D2

8D1
E3:

-U1

8D4

8D3
E4:

-U2

7D2

7D1
E5:

-U3

GEA

ZEA

SX

1
2 1

5B1 5B2

7UT512 (ДЗО)

K

1

ШИНКИ УПРАВЛІННЯ

І АВТОМАТ

КОЛА ЖИВЛЕННЯ

7UT513 (ОСН.)

ФОРМУВАННЯ 

КІЛ 

ВИМИКАННЯ

ЧЕРЕЗ МАТРИЦЮ

ВИХІДНИХ

РЕЛЕ

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ

РПН

ФОРМУВАННЯ КІЛ

ПУСКУ УРОВ

+ ШУ

П1
SF

1

- ШУ

П1
SF

1

0 3

R

4B1

4B2 =
=

L+

L- SV

7UT513 (ОСН.)

8A2

8A1
E1:

-U1

ТИ

ЛІЧИЛЬНИКИ

ОСЦ.OZDO2

ДФЗ-503

УРОВ

ДЗ-503

ПЗ-273,274

И1

И2

ТИ

ЛІЧИЛЬНИКИ

ОСЦ.OZDO2

УРОВ

И1

И2

И1

И2

ДЗО-330 АТ-1

7UT512

РЕЗ.ДИФ.ЗАХИСТ

7UT513

И1

И2

ОСН.ДИФ.ЗАХИСТ

7UT513

И1

И2

И2

И1

И2

И1

МТЗ ПРТВП

7SJ511

И1

И2

И1

И2
МТЗ-15,75 кВ

ДИФ.ЗАХИСТ 

ПРТВП

7UT512

УРОВ-110

И1

И2

И1

И2

ДЗШ-110

ДЗ.33-330 АТ-1

7SA511

И1

И2
ДЗ.33-110 АТ-1

7SA511

И1

И2

ВИМІРЮВАННЯ

И1

И2

ВИМІРЮВАННЯ

OZDO2 Ісш 330 кВ

Елегазовий

вимикач 330 кВ
OAD32 OAD31

OAG91

Ісш 110 кВ

ТА10 ТА1

ТА9 ТА2

ТА8 ТА3

ТА7 ТА4

ТА6 ТА5

ТА16

ТА17

ТФРМ-330A

ТВМ-330

НДЕ-330

ОКДО2

АОДЦТН-167/

330/110

ТА21

ТА22

ТА23

ТА24

ТА25

ТВТ-20

ЗНОМ-20

ТА30

ТА28

ТА29

ТА27

ТА19

ТА18

ТВМ-330

7SA511 (330 кВ)

3В1

3В2

3В3

2В3
GE

A

-Т9

-Т8

-Т10

2С2

2С3

2С4

1С1

1С2

UL

1
UL

2

UL

3
U

N

UE

-Т3

-Т4

-Т5

-Т2

ZEA

910

7

2

4 3

1

56

SG9

8

1

1
12

KW1

87

7SA511 (110 кВ)

3В1

3В2

3В3

2В3
GE

A

-Т9

-Т8

-Т10

2С2

2С3

2С4

1С1

1С2

UL

1
UL

2

UL

3
U

N

UE

-Т3

-Т4

-Т5

-Т2

ZEA

910

7

2

4 3

1

56

SG16

8

1

1
12

KW2

87

A603 B602 И603H602K602N603C603

ВІД ТН-330 кВ АТ-1

910

7

IL1

330 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА5-В

ТА5-А

ТА5-С

ВРП-330

А451

В451

2

4 3

1

56

SG4
3A1

3A2

2A1

2A2

1A1

1A2

С451

IL2

IL3

-T6

-T7

-T5

N451

8

910

7

330 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА6-В

ТА6-А

ТА6-С

ВРП-330

А461

В461

2

4 3

1

56

SG5

С461

N461

8

N452

С452

А452

В452

8

IL1
И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА16-В

ТА16-А

ТА16-С

ВРП-330

А561

В561

2

4 3

1

56

SG7

3B1

3B2

2B1

2B2

1B1

1B2

С561

IL2

IL3

-T9

-T10

-T8

KW1

7
GEA

330 кВ

КА7

КА8

КА9

TL19

N565

С566

А567

В566

N564

С565

А566

В565

SG8

KA2 KA1

2 88 2 56

IL2

2A2

2A1

1A2

1A1

1D2

1D1

IL3

IE

3A2

3A1
IL1

N563

С564

А565

В564

N562

С563

А564

В563

GEA

31759
1

1

1

0

1

2
6 8 2 4

2 6 4

1 5 3

ДЛЯ 

АВТОМАТИКИ 

ОХОЛОДЖЕННЯ

7UT512 (дзо)

7SA511 (330 кВ)

110 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА19-В

ТА19-А

ТА19-С

ВРП-110

А591

В591

С591

N591

2 8

КА11

(РПН)

В СХЕМІ РПН

А592

7

2

4 3

1

56

SG15

8

N592

IE

1D1

1D2

IL3

1А1

1А2

IL2

2А1

2А2

IL1

3А1

3А2

GEA

А593

В592

С592

6 2 8 2 8 2 85

KW2 KA3 KA4 KA5

7SA511 (110 кВ)

110 кВ

IL12

4 3

1

56

SG3
3D1

3D2

2C1

2C2

1C1

1C2

N812

С812

А812

В812

IL2

IL3

-T2

-T3

-T1

8 7
ZEA

7UT513 (осн.)

7

330 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА17-В

ТА17-А

ТА17-С

ВРП-330

А571

В571

2

4 3

1

56

SG1

С571

N571

8

8

IL1
И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА29-В

ТА29-А

ТА29-С

ВРП-110

А891

В891

2

4 3

1

56

SG2
3B1

3B2

2B1

2B2

1B1

1B2

С891

N892

С892

А892

В892

IL2

IL3

-T9

-T10

-T8

N891

7
GEA

15,75 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА21-В

ТА21-А

ТА21-С

ВРП-15,75

А811

В811

С811

N811

IL1

3A1

3A2

2A1

2A2

1A1

1A2

N572

С572

А572

В572

IL2

IL3

-T6

-T7

-T5

IL1

3A1

3A2

2A1

2A2

1A1

1A2

N492

С492

А492

В492

IL2

IL3

-T6

-T7

-T5

GEA

330 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА9-В

ТА9-А

ТА9-С

ВРП-330

А491

В491

С491

N491

910

7

2

4 3

1

56

SG11

8

110 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА2-В

ТА2-А

ТА2-С

ВРП-110

910

15,75 

кВ

ТА23

МТЗ-10

А421

В421

С421

N421

7

2

4 3

1

56

SG12

8

А835

В835

С834

N834

IL1

3D1

3D2

2C1

2C2

1C1

1C2

N835

С835

А836

В836

IL2

IL3

-T2

-T3

-T1

ZEA

15,75 кВ

И2

И1И2

И2

И1

И1

ТА28-В

ТА28-А

ТА28-С

ВРП-15,75

А881

В881

С881

N881

УРОВ

ВИМИКАЧА

15,75 кВ

7

2

4 3

1

56

SG14

8

7

2

4 3

1

56

SG14

8

А882

В882

С882

N882

А883

В883

С883

N883

IL1

3B1

3B2

2B1

2B2

1B1

1B2

IL2

IL3

-T9

-T10

-T8

GEA

7UT513 (рез.)

ДЗШ-330-І

До ПРТВП
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Елементи витрат Сума річних витрат 
Собівартість енергії 

% коп/кВтгод 

Амортизація 154232946,6 1,8% 0,8412 

Зарплата 52133301 0,6% 0,2843 

Паливо 8265691600 97,4% 45,0829 

Інші 14526328 0,2% 0,0792 

Разом 8486584176 100% 46,2877 

Розрахунок собівартості електроенергії 

Основні техніко-економічні показники ЕС 

Потужність станції 2440 МВт 

Склад обладнання 2x1000+2x220 

Річний виробіток електроенергії 18334423,00 МВт×год 

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП 5%   

Коефіцієнт обслуговування 0,900 чол./МВт 

Кошторисна вартість промислового будівництва 1725080000 грн. 

Питомі капітальні вкладення 707 грн./кВт 

Собівартість відпущеної електроенергії 46,2877 коп/кВт×год 


