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1. Вбудована шафа місцевого управління 

2. Пружинний привід з системою управління вимикачем 

3. СШ I 

4. Роз'єднувач СШ I 
5. Роз'єднувач СШ II 
6. Робочий заземлювач 
7. СШ II 
8. Дугогасна камера силового вимикача 
9. Трансформатор струму 
10. Робочий заземлювач 
11. Роз'єднувач відхідної лінії 
12. Швидкодіючий заземлювач 
13. Трансформатор напруги 
14. Кінцева кабельна муфта 

 
газощільний прохідний ізолятор 

негазощільний прохідний ізолятор 

Основні елементи КРУЕ монтуються в алюмінієві газонепроникні кожухи 

(блоки), чим забезпечується модульний принцип конструкції. 

Всі модулі з’єднані один з одним за допомогою фланців з кільцевидними 

ущільнювальними прокладками, що забезпечують високий ступінь 

герметичності. 



Потужність станції 4440 МВт 

Склад обладнання 4x1000+2x220 

Річний виробіток електроенергії 30388007,00 МВт×год 

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП 5%   

Коефіцієнт обслуговування 0,900 чол./МВт 

Кошторисна вартість промислового будівництва 3139080000 грн. 

Питомі капітальні вкладення 707 грн./кВт 

Собівартість відпущеної електроенергії 46,2258 коп/кВт×год 

Основні техніко-економічні показники ЕС 

Елементи 
витрат 

Сума річних витрат 
Собівартість енергії 

% коп/кВтгод 

Амортизація 280653394,6 2,0% 0,9236 

Зарплата 52133301 0,4% 0,1716 

Паливо 13699798200 97,5% 45,0829 

Інші 14526328 0,1% 0,0478 

Разом 14047111224 100% 46,2258 

Розрахунок собівартості електроенергії 

 


