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Генплан ТОВ «АК «Зелена долина» 
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Потужності об’єктів ТОВ «АК «Зелена долина» 

№ п/п Назва цеху 
Рн, 

кВт 

1 2 3 

1 Дільниця приймання зерна/завальна яма У-АРГ-17506 20 

2 Силос для зберігання зерна тип S3025 об’ємом 12936 мз 65 

3 Силос для зберігання зерна тип S3025 об’ємом 12936 мз 65 

4 Операторська 5 

5 Сушарня зерна GDT- 300/28/2 110 

6 Буферний силос V = 393 м3 45 

7 Буферний силос V = 393 м3 45 

8 Силос експедиційний тип В407 об’ємом 66.7 мз 40 

9 Дільниця очистки зерна 75 

10 Силос експедиційний об’ємом 105 мз 50 

11 Галерея норій завантаження силосів 20 

12 Пожежна насосна станція 7 

13 Теплогенератор 3 

14 Резерв потужності під 2-гу чергу 550 



Схема електропостачання підприємства 

Опора  128, ЛЕП-10 кВ, Ф-4, 

ПС «Суворівська»

(Точка підключення)

Проект уєма опора 

т ипу КМ-1 (2хСВ10,5)

з роз єднувачем 

РЛНДз-10/ 400 У1

Проект уєма КТП 

10/ 0,4

(2х630 кВА)

КЛ  1 т а  2 -

2 х АПвП 3х120/ 16, 

L=190 м



Однолінійна схема електропостачання підприємства 

До т очки підключення:

оп.  128, ЛЕП-10 кВ, Ф-4, 

ПС «Суворівська»

РУ-0,4 кВ

ACE 6000

3* 100 5(10)А 0.5S

QS 1

QS 3

SF 1

Ін=1000 А

QS 4

QSG 1

ТЛОУ-10 

100/ 5 0,5s

Wh

FV 1-3

ТМ 1 ТМ 2

SF 2

Ін=1000 А

QS 5

QS 2

QSG 2

FV 4-6

Резерв

КЛ 1 КЛ 2

НТМИ-10

 ААБл 3х120  

L=100 м 

 ААБл 3х120  

L=100 м 

QSG 3

Лінія
Силовий т рансформатор 

ТМ 2

Силовий т рансформатор 

ТМ 1
Комірка обліку

Вимірювальний 

т рансформат ор напруги
Ввід 1 Ввід 2 Познач. Найменування Тип

Технічна

харист ика
К-т ь

ТМ1, ТМ2 Тр-р силовий ТМ-630/ 10/ 0,4 630 кВА 2

FU 1-9 Запобіжник ПТ-012-10-50А Іп.вст .=50 А 9

FV 1-6 ОПН ОПН-10 кВ 6

QSG 1-3

Вим. навант аження ВНз-10/ 630 630 А

3

QSG 4-5

Вим. навант аження ВН-10/ 630 630 А

2

FV 7-12 6ОПН ОПН-0,4 кВ

Роз єднувач РВ3-10/ 630 630 АQS 1 1

Роз єднувач РЛНДз-10 630 АQS 2-3 2

Рубильник РЕ-1000А 1000 АQS 4-5 4

Вим. авт омат ичний ВА77 1000А 1000 АSF 1, 2 8FU 1-3

FV 10-12FV 7-9

QSG 4

FU 4-6

QSG 5

FU 7-9

 ААШв 3х50  

L=10 м 



Елементи однолінійної схеми та їх характеристики 

Познач. Найменування Тип Технічна 

харистика 

К-ть 

ТМ1, ТМ2 Tp-p силовий ТМ-630/10/0,4 630 кВА 2 

FU 1-9 Запобіжник ПТ-012-10-50А In.6ст.=50 А 9 

FV 1-6 ОПН ОПН-Ю кВ   6 

FV 7-12 ОПН ОПН-0,4 кВ   6 

QSG 1-3 Buм. навантаження ВН-10/630 630 А 3 

QSG 4-5 Bим. навантаження ВНз-10/630 630 А 2 

QS 1 Роз'єднувач PB3-10/630 630 А 1 

QS 2-3 Роз'єднувач РЛНДз-10 630 А 2 

QS 4-5 Рубильник РЕ-1000А 1000 А 4 

SF 1, 2 Buм. автоматичний ВА77 1000 А 1000 А 8 



Центральний рівень (НЕК, НКРЕ) 

Регіональний рівень 

(Обленерго) 

Локальний рівень 

(РЕМ, МЕМ) 

Рівень об’єкту обліку 

(Генеруюча компанія, 

промислове виробництво, 

об’экти побуту, ТП) 

Одиничні об’єкти 

(Основний облік) 
Одиничні об’єкти 

(Технічний облік) 

Енергоринок 

Структурна схема АСКОЕ 



Принципова схема автоматичного збору даних 

підприємства 

Вода          Ел.ен.           Газ 

Прожектор ІЧ обігрівач 

Роутер 

Контролер 

Інтернет 

Портативні 

пристрої 

Обмін та 

вивантаження 

даних 



Аналіз витрат та розрахунок собівартості електроенергії на підприємстві 

Таблиця 1 – Кошторис річних поточних витрат 

Таблиця 2 – Результат розрахунку собівартості електроенергії 

Показники Познач. 
Величина 

показників 

Одиниця 

вимірювання 

К-сть корисно спожитої ел.енергії Еа 17880000 кВт·год. 

Річне споживання ел.енергії із втратами Е 194981700,9 кВт·год. 

Плата за електроенергію П1 427009924,97 грн. 

Витрати на передачу і розподіл ел.ен. Сп 489457,5 грн. 

Сумарні витрати під-ва  Ссум 427499382,5 грн. 

Собівартість ел.енергії S 238,82 коп/кВт·год. 

Стаття витрат 
Величина 

витрат, грн. 

Структура, % 

до підсумку 

Витрати по експлуатації 

енергоустаткування і мереж 
315875,4 64,54 

Витрати на поточний ремонт 41325,02 8,44 

Витрати на амортизацію 34365,6 7,02 

Інші витрати 97891,5 20 

Разом 489457,5 100,0 

Аналіз витрат та розрахунок собівартості електроенергії на 

підприємстві 

 


