




МЕТОЮ РОБОТИ Є РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧОГО ПРИМІЩЕННЯ 
ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ВИКОРИСТАТИ СПРИЯТЛИВІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ НЕОБХІДНО РОЗВ’ЯЗАТИ ТАКІ ЗАДАЧІ:

• ПРОВЕСТИ ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ 
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ;

• РОЗРОБИТИ МОДЕЛЬ РОБОТИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ;

• РОЗРОБИТИ АЛГОРИТМ РОБОТИ СИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ;

• ПЕРЕВІРИТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ АЛГОРИТМУ НА МАКЕТНОМУ ЗРАЗКУ СИСТЕМИ КЛІМАТ-
КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ.



Позначенн

я

Найменування

МК Мікроконтролер

ГРЧ Годинник реального часу

ДТ Датчик температури

ДВ Датчик вологості

ДТЗС Датчик температури зовнішнього середовища

ДВЗС Датчик вологості зовнішнього середовища

РМ Релейний модуль

МО Модуль освітлення

НП Нагрівальний пристрій

ВВ Вентилятор витяжки

УПГ Ультразвуковий паро генератор

ОП Осушувач повітря

КП Кондиціонер повітря



Позначен

ня

Найменування

ВМП Вентилятор малої потужності

УПГ Блок генератора імпульсів 

БЖ12 Блок живлення 12 В

БЖ24 Блок живлення 24 В

ЕП Елемент Пельтє

ПТ Польовий транзистор





Найменування обладнання:
Кошторисна вартість

Годинники реально часу DS1307
29

4-х канальний модуль реле 5В 10А 2шт 
172

Мікропроцесорний пристрій на базі WI-FI модуля 
ESP8266 ESP-12E 150

Ультразвуковий парогенератор Mist Maker 24В 
10Вт 130

Елементи Пельтє 2шт TEC1-12706 12В 6А
150

Датчик DHT11 2шт 60
Блок живлення 12в 2шт 285
Блок живлення 24в 100
Витрати на МО 30
Витрати на НП 20
Радіатори 4шт 100
Вентилятори 6шт 12В 0.15А 150
Витрати на виготовлення корпусу

250

Інші витрати 150
Всього капітальні вкладення 1776

Найменування витрат Новий варіант

Амортизаційні відрахування Cа, грн 177,6

Заробітна плата Cзп обслуговуючого 
персоналу, грн

1120

Витрати на електроенергію Cе, грн 160

Витрати на поточний ремонт Cпр, грн 1794

Інші витрати Cін, грн 162

Всього експлуатаційні витрати C, грн 3413.6












