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2Варіанти схем відкритих розподільних установок 330, 150 та 35 кВ



3Головна схема електричних з‘єднань підстанції



4Поперечний розріз ВРУ 330 кВ



5Схема установки постійного струму підстанції



Грозозахист та заземлення ВРУ 330 кВ 6



7Грозозахист та заземлення ВРУ 150 кВ



8Грозозахист та заземлення ВРУ 35 кВ



9Проектування електричних мереж 110-330 кВ



10Проектування електричних мереж 110-330 кВ



11Типові схеми розподільних установок 110-330 кВ підстанцій



12

12Схема релейного захисту трансформатора власних потреб



13

Дякую за увагу


