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Мета і задачі дослідження 
2 

Метою роботи є розробка інформаційної системи  

розподільної електричної мережі із застосуванням 
інтелектуальних лічильників.  

 
Об’єктом дослідження інформаційні системи у 

електроенергетиці, а предметом дослідження методи та 
способи організації моніторингу електроспоживання. 



ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
3 

 



Перспективи розвитку комунікаційних компонентів Smart Grid 4 



Інформаційні зв’язки Smart Metering 5 



Інформаційне забезпечення розрахунку 
балансу електроенергії розподільних 
електричних мереж 

• Автоматизовані системи контролю та обліку 

енергоресурсів: 

– Засоби комерційного обліку f(Wнадх); 

– Засоби технічного обліку f(Wj); 

– Технічні дані обладнання Pвст; 

• Біллінгові системи WΣ; 

• Типові графіки електричних навантажень 

fТГЕН(W*); 
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Оцінка стану розподільних електричних 
мереж 

7 



Розв'язання методом Гауса-Ньютона 
8 

 
( ) 1( )

( ) ( ) 0
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Лінеаризована система рівнянь : 

Елементи матриці Якобі у полярних координатах: 



Схема фрагменту міських мереж 
10 кВ  
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Перелік лічильників, встановлених для 
балансового обліку електроенергії 

• ТП “Західна” “Елвін” №8506  Кр=6000 

• ТП-455 (Т-1) “Арго” №409036 Кр=200 

• ТП-455 (Т-2) “Арго” №409022 Кр=200 

• ТП-456 (Т-1) “Арго” №404725 Кр=120 

• ТП-456 (Т-2) “Арго” №404785 Кр=120 

• ТП-457  “Арго” №404700 Кр=200 

• ТП-458  “Арго” №402874 Кр=200 

• ТП-543  “Арго” №409061 Кр=120 
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Надходження електроенергії, 
зафіксоване на шинах ТП 110/10 кВ  

Надходження електроенергії
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Відпуск електроенергії, зафіксований на 
шинах 0,4 кВ ТП-543 (промислова) 

Відпуск електроенергії
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Відпуск електроенергії, зафіксований на 
шинах 0,4 кВ ТП-457 (побутова) 

Відпуск електроенергії
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Похибка розрахунків електроспоживання у 
порівнянні з виміряними значеннями 

14 
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Похибка розрахунків електроспоживання 
за відсутності вимірів у вузлі ТП-458 
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Похибка розрахунків електроспоживання 
за відсутності вимірів у вузлі ТП-543 
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Похибка розрахунків у порівнянні з 
виміряними значеннями за відсутності 
вимірів у вузлі ТП-455 та ТП–456 
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Вибір місця встановлення вимірювальних 
пристроїв Smart Metering 
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Пропонована інформаційна система 
розподільної електричної мережі на базі 
концепції Smart Metering  
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Висновки 

 У магістерській кваліфікаційній роботі виконано дослідження сучасних 

інформаційних технологій в електроенергетиці. В першому розділі роботі наведено 

основні відомості та поняття про системи передачі інформації, приведено загальну 

модель комунікаційної мережі. Досліджено модель взаємодії відкритих систем яка 

підтримується стандартами Міжнародної Електротехнічної Комісії. 

В другому розділі магістерської роботи досліджено існуючі галузеві інформаційні 

документи стосовно інформаційного забезпечення процесів передачі та постачання 

електроенергії. А саме інформаційного забезпечення САК та АСКУЕ. 

Відповідно до теми обраної роботи в третьому розділі розглянуто основні канали 

зв’язку систем передачі інформації в енергетиці та схеми їх улаштування.  

У четвертому розділі досліджено інтелектуальні системи обліку електроенергії Smart 

Metering, розглянуто основні принципи та види вимірювальних пристроїв. 

П’ятий розділ присвячено розробці інформаційної системи розподільної електричної 

мережі на базі концепції Smart Metering. Виконано аналіз можливості використання 

наявної інформації АСКОЕ та підвищення спостережності електричних мереж в 

умовах неповної вхідної інформації. Досліджено методи аналізу режимів розподільних 

електричних мереж в умовах неповної вхідної інформації.  

. 



 

 

Доповідь завершено, дякую за увагу.  


