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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Актуальність роботи визначена питанням енергозбереження, 

необхідністю впровадження відновлювальних джерел енергії  та  

заміщення традиційних видів палива, в зв’язку з їх вичерпністю та 

високою вартістю, а також забезпечення необхідних 

температурних режимів та підтримання заданих параметрів 

мікроклімату приміщень для створення комфортних умов в 

будівлях. 

Метою роботи - розробка енергоощадного варіанту системи 

опалення, вентиляції  із використанням альтернативних джерел 

енергії для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату 

приміщень різного призначення.   
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ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі:  

 провести аналітичний огляд та порівняльний аналіз варіантів сучасних  
системи опалення будівель , в яких є ефективне використання традиційних 
джерел енергії у поєднанні із альтернативними; 

 визначити варіанти найбільш доцільних та перспективних розробок для 
використання на конкретному об’єкті; 

 виконати техніко-економічне обґрунтування обраної моделі комбінованої 
системи; 

 розробити проектне рішення інженерних систем, провести моделювання 
теплотехнічного та гідравлічного режимів, розрахунок повітряного балансу 
приміщень, та визначити обладнання комбінованої системи опалення та 
гарячого водопостачання з використанням альтернативних джерел енергії та 
систем вентиляції; 

  розробити організаційно-технологічне забезпечення реалізації  проектних 
пропозицій, розробити заходи з техніки безпеки при монтажі інженерних 
систем;  

 розробити заходи з охорони праці та пожежної безпеки; 

 провести економічні розрахунки проекту.     
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
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Аналітичний огляд найбільш розповсюджених видів 

теплових насосів (ТН) 
 До переаг використання теплових насосів відноситься: 

· економія до ¾ від всіх витрат у порівнянні з звичайними 

технологіями опалення та кондиціонування; 

· повна відсутність викидів CO2; 

· немає потреби в площах для зберігання палива; 

· низькі експлуатаційні витрати; 

· розумні інвенстиційні витрати; 

· відсутність витрат на паливо і золовидалення; 

· немає потреби в сховищах для палива 

(деревина,вугілля); 

· не потрібен фільтр для відпрацьованого палива; 

· відсутність шкідливих викидів в процесі експлуатації; 

· відсутні забруднення мікрочастинками відпрацьованого 

палива; 

· не використовується фреон і вогнетривкий холодоагент; 

· відсутність неприємних запахів; 

· здоровий мікроклімат приміщення; 

· можливість використання для охолодження повітря в 

теплий період року; 

· простота в експлуатації; 

· можливість встановлення в "звичайну" систему 

повітряного опалення; 

· спрощення у вимогах до систем вентиляції приміщень 
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УСТАНОВКА СОНЯЧНОГО ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВАККУУМНИМ 

ГЕЛІОКОЛЕКТОРОМ 
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Вакуумні 

геліоколектори на 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 8 



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 9 



При врахуванні нічного тарифу на електроенергію 
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СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ 
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СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ 13 
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СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ 15 



СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ 16 



ВИРОБЛЕННЯ КОРИСНОЇ ТЕПЛОТИ 

ПРИ РІЗНИХ КУТАХ НАХИЛУ 
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НАГРІВ ВОДИ В БАЦІ–

АКУМУЛЯТОРІ ПРОТЯГОМ ДОБИ 
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СЕРЕДНЬОДОБОВА ТЕМПЕРАТУРА 

НАГРІВУ ГЕЛІОБАКА ВІД ЗАДАНОЇ 

КІЛЬКОСТІ ГЕЛІОКОЛЕКТОРІВ (6 ШТ.) 



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ 19 



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ 20 



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ 21 



КЛАСИФІКАЦІЯ 

ФАКТОРІВ, ЯКІ 

ВПЛИВАЮТЬ НА 

ТЕХНІЧНИЙ СТАН 

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ  

22 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 23 



ВИСНОВКИ 

 Виконано аналітичний огляд відомих на сьогодні відновлюваних джерел та 
обґрунтування вибору як джерела теплової енергії системи з сонячних 
колекторів та теплового насосу ; 

 Виконано техніко-економічне обґрунтування даного  варіанту застосування 
альтернативних джерел енергії. 

 Прораховано проектне рішення комбінованої системи опалення. 

 Виконано моделювання гідравлічних та теплових режимів. Запроектована 
система опалення 

  Розроблена  система  вентиляції. 

 Для оцінки надійності систем опалення визначені факторів, які впливають на 
технічний стан системи опалення . 

 Проведено організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних 
рішень. 

 Визначені заходи ТБтаПБ. 

 Прораховані техніко-економічні показники проекту.  

 

 

 

24 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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