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Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розробка варіанту проектного рішення
влаштування системи створення мікроклімату в приміщенні театру ляльок.

Завданням даної роботи є:
- розробка техніко-економічного обґрунтування;
- виконати моделювання теплових режимів будівлі;
- виконати моделювання гідравлічних режимів системи вентиляції;
- здійснити підбір кліматичного обладнання;
- підібрати та визначити необхідні матеріали, механізми для монтажу системи;
- визначити тривалість монтажу системи вентиляції;
- виконати розрахунок техніко-економічних показників;
- розробити необхідні креслення проектних пропозицій;
- навести рекомендації по охороні праці, безпеці виконанню монтажних робіт та

експлуатації системи.
Об’єктом дослідження - є система вентиляції та кондиціювання театру ляльок.
Предмет дослідження – аеродинамічні, тепломасообмінні процеси в системах

вентиляції і кондиціювання закладів культури.
Методи досліджень. Для досягнення поставленої в роботі мети використовувались

аналітичні методи дослідження. При аналітичному розв’язанні задач рішення отримувались
на основі розгляду енергетичних балансів, термодинамічних показників ефективності,
рівнянь тепломасообміну, метеорологічних даних по сонячній радіації, температурі
довкілля та іншої інформації.



За результатами техніко-економічного порівняння визначено, що 
оптимальним джерелом холодопостачання системи кондиціювання є система, 
що базується на використанні холодильної машини – чиллера.

У роботі за джерело холодильної енергії прийнято чилер Daikin, 
експлуатаційні і капітальні витрати якого у порівнянні з мультизональною
системою VRV є меншими (розділ 1) 
Структура теплонадходжень та загальний вигляд чиллера зображено нижче



Методи досліджень. Для досягнення поставленої в роботі мети

використовувались аналітичні методи дослідження. При аналітичному розв’язанні

задач рішення отримувались на основі розгляду енергетичних балансів,

термодинамічних показників ефективності, рівнянь тепломасообміну, метеорологічних

даних по сонячній радіації, температурі довкілля та іншої інформації.

Наукова новизна. За результатами аналізу сучасного стану енергоефективності

систем кліматизації закладів культури удосконалено підходи до формування

енергоефективної системи вентиляції та кондиціювання театру ляльок. Наукова

новизна результатів роботи визначається сукупністю наукових положень, висновків і

рекомендацій теоретичного, методичного і практичного характеру, спрямованих на

вирішення проблеми підвищення енергоефективності кліматичних систем.



Динаміка та структура теплонадходжень у приміщення зали вистав



Процес обробки повітря в припливному 

агрегаті в холодний період року 

Процес обробки повітря в припливному агрегаті в

теплий період року



План схема розташування вентиляційних установок
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