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Проведено аналіз режимів роботи системи водопостачання житлового будинку, визначені принци-
пи побудови насосних агрегатів. Розглянута каскадна схема насосної установки з паралельним вми-
канням двох відцентрових насосів половинної потужності, один з яких регульований, інший має тільки 
систему плавного пуску. Оскільки графік споживання води нерівномірний упродовж доби та сезону 
року, то виникає завдання забезпечення максимально ефективного виконання цього графіка з ураху-
ванням коефіцієнта нерівномірності. 

Розроблено три типи графіків добового споживання, відповідно, для літнього, весняного та зимо-
вого періодів року. 

Запропонована функціональна схема електромеханічної системи двокаскадної насосної установки, 
яка забезпечує стабілізацію напору. Це дозволяє знизити вірогідність виникнення досить великих дина-
мічних збурень гідравлічної мережі та виключити можливість виходу з ладу запірної арматури та роз-
герметизацію системи водопостачання житлового будинку. Також забезпечується підтримання 
напору гідромережі на заданому рівні. За допомогою бібліотеки SimHydraulics пакета прикладних про-
грам MatLab, розроблено модель для дослідження динамічних та статичних режимів роботи каскад-
ної насосної установки. Ця модель дозволяє з високою точністю врахувати характеристики елеме-
нтів гідромережі (згини, діаметри та довжину трубопроводів, запірну арматуру та ін.) та отримати 
реальну характеристику зміни її опору в процесі регулювання продуктивності насосної системи. 
Проаналізовано результати дослідження рівня відпрацювання максимальної динамічної похибки по 
напору, спричинену зміненням рівня споживання води протягом доби та пори року. 

На основі результатів дослідження енергетичних характеристик електромеханічної системи 
насосного агрегату, з використанням системи стабілізації напору гідравлічної мережі, проаналі-
зовано характер зміни активної і механічної потужності, визначено рівень втрат енергії в ста-
тичних режимах роботи. Визначено доцільність використання каскадної схеми насосної установ-
ки за наявності системи стабілізації тиску та моделі з урахуванням точних характеристик гід-
равлічної мережі. 

Ключові слова: каскадна схема, гідромережа, насосна установка, графік водоспоживання, система 
стабілізації, напір, коефіцієнт нерівномірності, втрати енергії, водопостачання. 

Вступ 

Системи водопостачання широко використовуються як у різних галузях промисловості, так і в 
побуті, вони повинні відповідати вимогам високої надійності та безпеки їх функціонування. Особ-
лива увага приділяється питанням постачання води в житлові будинки. Оскільки споживання води 
мешканцями житлових будинків неоднакове протягом доби, а також пори року, то виникає зада-
ча максимально ефективного забезпечення графіка споживання за рахунок регулювання продук-
тивності насосних установок [1]. В цих умовах актуальною є задача стабілізації напору і забез-
печення надійного функціонування гідравлічної мережі (відсутність динамічних перевантажень, 
виходу з ладу запірної арматури тощо). 
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Іншою, не менш важливою, задачею є забезпечення високого рівня показників енергетичної 
ефективності роботи електромеханічних систем насосних агрегатів. Одним з перспективних мето-
дів розв’язання цієї задачі є використання каскадної системи побудови насосної станції, яка скла-
дається з двох увімкнених паралельно насосів [2], [3]. Разом з тим, суттєвий вплив на результати 
досліджень електромеханічних систем насосів робить гідравлічна мережа, параметри якої, зазви-
чай, враховуються з деяким наближенням до реальних. Запропонована модель електромеханічної 
системи дає можливість врахувати характер зміни її параметрів та отримати реальний характер їх 
впливу на статичні та динамічні режими роботи систем водопостачання. 

Тому, для визначення доцільності використання каскадної схеми включення насосів з систе-
мою стабілізації напору та врахування гідросистеми будинку, досить актуальною є задача дослі-
дження динамічних та енергетичних режимів роботи електромеханічної системи насосної устано-
вки щодо стабілізації напору в гідромережі. 

Метою роботи є дослідження статичних, динамічних та енергетичних характеристик електро-
механічної системи двокаскадної насосної установки за використання уточненої моделі гідравліч-
ної мережі, отриманої в середовищі SimHydraulics. 

Результати досліджень 

Режим роботи насосної установки в основному залежить від зміни режиму споживання води 
населенням. На етапі виконання проектування будь-якої гідромережі потрібно розрахувати витра-
ти рідини споживачем та необхідного напору. Основним фактором, який потрібно враховувати під 
час розробки і проектування системи водопостачання міста, району, будинку є добовий графік 
споживання води. Якісне постачання води забезпечуватиметься, якщо процес подачі води та її 
споживання динамічно збалансовані. 

Методики, які використовуються для побудови математичних моделей режимів водоспоживан-
ня базуються на теорії випадкових функцій. Проблемою в застосуванні цих методик є досить 
складний процес отримання статистичних даних, необхідних для побудови моделей. Для розраху-
нку системи водопостачання важливе також врахування нерівномірності водоспоживання впро-
довж доби. Зазвичай вважається, що протягом року коливання водоспоживання відображається 
весняним, літнім і зимовим графіком. В розрахунках ці коливання оцінюються коефіцієнтом до-
бової нерівномірності: найбільшим Кmax = 1,1…1,4 та найменшим Кmin = 0,7…0,9. Ступінчастий 
графік споживання дванадцятиповерхового будинку для весняного сезону показано на рис. 1 [4]. У 
цьому випадку для графіка весняного періоду використано коефіцієнт нерівномірності K = 1,4. 
Графіки для літнього і зимового періоду побудовані аналогічно з графіком на рис. 1, але з ураху-
ванням коефіцієнта добової нерівномірності, для літнього періоду K = 0,8, а для зимового — K = 1. 

Як випливає з графіка, споживання води є 
досить нерівномірним, що спричинено режи-
мом життя і трудової діяльності людини. 
Протягом доби має місце два явно виражені 
піки водоспоживання. Один пік зранку, зумо-
влений тим, що люди прокидаються і почи-
нають активно використовувати воду для 
пиття, та гігієнічних процедур, а пік з 16 по 
18 годин зумовлений тим, що мешканці бу-
динку повертаються з роботи, школи і також 
активно починають використовувати воду в 
питних та господарських потребах. 

Дослідження виконано на базі каскадної 
схеми включення двох насосів однакової про-
дуктивності, функціональна схема якої показа-
на на рис. 2. 

Математична модель електромеханічної 
системи отримана відомими методами [5], [6]. Для дослідження динамічних та статичних режимів 
роботи насосної установки на базі бібліотеки SimHydraulics пакета прикладних програм Matlab роз-
роблена модель каскадної насосної установки з урахуванням реальних параметрів гідравлічної ме-
режі. Структурна схема моделі показана на рис. 3. 

Рис. 1. Графік споживання для весняного періоду 
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Рис. 2. Функціональна схема каскадної насосної установки:  ППП — пристрій плавного пуску; ПЧ — перетворювач 
частоти ззK — коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю; *

знU — сигнал завдання напору; ззнU — сигнал 
зворотного зв’язку по напору; *ω — задана швидкість; 1 2ω , ω — швидкості першого і другого насосів, відповідно; 

С1 С2, М М  — статичний момент на валу першого і другого насосів; АД(I) — регульований електропривід; 
АД(II) — нерегульований електропривод; 1 1, a bu u — напруги статора по осях a і b двофазної моделі АД(I) та АД(II) 
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Рис. 3. Структурна схема моделі в середовищі SimHydraulics 

Дослідження виконано для системи водопоста-
чання дванадцятиповерхового житлового будинку 
висотою 36 метрів. В системі використано два од-
накових насоси фірми Calpeda NMDM 20/140BE 
потужністю 1,1 кВт та максимальною подачею 

33,6 м /год  для кожного насосного агрегату. 
Результати роботи системи стабілізації для до-

бового графіка споживання весняного сезону по-
казано на рис. 4. 

Як випливає з графіка стабілізації напору уста-
новки, під час виходу системи на усталене значен-
ня мають місце досить високі значення разових 
похибок за напором в моменти часу: 6 с, 10 с, 14 с 
та 19 с, які зумовлені тим що моделювання прово-
дилося в секундах, а не в годинах для зменшення 
часу моделювання, і спричинені запуском і зупин-

Рис. 4. Похибка за напором при стабілізації тиску 
насосної установки 
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кою одного з двигунів. В реальних установках ці похибки будуть відсутні, оскільки відбувається 
плавний запуск і зупинка електродвигунів. 

Зі ступінчастим характером зміни спожи-
вання води для весняного періоду максималь-
на похибка тиску в гідросистемі не перевищує 
4 % від заданого значення H = 40 м. Час відп-
рацювання похибки для встановлення задано-
го значення напору не перевищує 0,7 с. 

Також, використовуючи добові графіки 
споживання води для кожного сезону, прове-
дено дослідження енергетичних характерис-
тик. На рис. 5 показано характер зміни вели-
чини втрат потужності в межах добового 
графіка споживання для весняного періоду. 
Як випливає з рис. 5, втрати активної потуж-
ності не перевищують 17…28 % від номіна-
льного значення. Аналогічні дослідження 
проведені для літнього і зимнього періодів 

року. В цілому протягом року амплітуда максимальної похибки по тиску варіюється в межах від 
1 % до 4 % від номінальної величини, що відповідає надійним і безпечним умовам роботи гідрав-
лічної мережі.  Рівень втрат активної потужності коливається від 13 % до 28 %, що відповідає ви-
могам до систем водопостачання.  

Висновки 

Результати досліджень показують, що за використання каскадної схеми насосної установки, 
електромеханічна система повною мірою забезпечує відпрацювання добового графіка спожи-
вання води за умови стабілізації заданого напору. Рівень втрат активної потужності в статичних 
режимах роботи відповідає достатньому рівню енергетичної ефективності роботи насосного 
агрегату. Тому під час проектування нових та модернізації наявних систем водопостачання до-
цільне використання каскадних систем побудови насосних агрегатів. 

Для дослідження режимів роботи систем водопостачання з метою точнішого врахування реа-
льних характеристик гідравлічної мережі можна рекомендувати використання розробленої мо-
делі гідравлічної мережі, побудованої на базі бібліотеки SimHydraulics пакета прикладних про-
грам Matlab. 
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In this article there have been analyzed the modes of operation of the water supply system of a residential building,   the 

principles of construction of pumping units have been defined. The scheme being worked with is the cascade scheme of the 
pump installation switching on at parallel of two centrifugal pumps of half power, one of which is regulated and another has 
only system of smooth start. Since the schedule of water consumption is uneven during the day and season of the year, the 
task is to ensure the most effective coverage of this schedule, taking into account the coefficient of unevenness. 

Three types of daily consumption schedules have been developed for the summer, spring and winter periods of the year, 
respectively. 

The functional diagram of the electromechanical system of a two-stage pump installation is given, which provides pres-
sure stabilization. This stabilization reduces the probability of pretty large dynamic disturbances of the hydraulic network and 
eliminates the possibility of failure of closure ties and depressurization of the water supply system. It is also ensured that the 
hydraulic pressure is maintained at a given level.  

Using the SimHydraulics library of the MatLab application package, a model was developed to study the dynamic and 
static modes of operation of a cascade pumping unit. This model allows to take into account the characteristics of hydraulic 
network elements (bends, diameters and length of pipelines, closure ties, etc.) with a high level of accuracy, and to obtain a 
real characteristic of changes in its resistance in the process of regulating pump system performance. There have been 
analyzed the results of the study, the nature of the development of the dynamic error of the pressure when changing the 
level of water consumption during the day and season. 

Based on the results of the study of energy characteristics of the electromechanical system of the pump unit when using 
the system of stabilization of the hydraulic network pressure, the analysis of the nature of changes in active and mechanical 
power was made and the level of energy loss in static modes was defined. Based on the research results, the expediency of 
using the cascade scheme of the pump installation in the presence of a pressure stabilization system and a model taking 
into account the exact characteristics of the hydraulic network was defined. 
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Исследование режимов работы турбомеханизмов при использовании 
каскадной схемы включения насосов 
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Проведен анализ режимов работы системы водоснабжения жилого дома, определены принципы построения 
насосных агрегатов. Рассмотрена каскадная схема насосной установки при параллельном включении двух цен-
тробежных насосов половинной мощности, один из которых регулируемый другой имеет только систему плав-
ного пуска. Поскольку график потребления воды неравномерный в течение суток и сезона года, то возникает 
задача обеспечения максимально эффективного выполнения этого графика с учетом коэффициента неравно-
мерности. 

Разработаны три типа графиков суточного потребления соответственно для летнего, весеннего и зимне-
го периода года. 

Приведена функциональная схема электромеханической системы двухзвенной насосной установки, обеспечи-
вающей стабилизацию напора воды, что позволяет снизить вероятность возникновения достаточно больших 
динамических возмущений в гидравлической сети и исключить возможность выхода из строя запорной армату-
ры и разгерметизации системы водоснабжения жилого дома. Также обеспечивается поддержание напора воды в 
гидросети на заданном уровне. Используя библиотеку SimHydraulics пакета прикладных программ Matlab, разра-
ботана модель для исследования динамических и статических режимов работы каскадной насосной установки. 
Эта модель позволяет с высокой степенью точности учесть характеристики элементов гидросети (сгибы, 
диаметры и длина трубопроводов, запорную арматуру и др.), и получить реальную характеристику изменения 
ее сопротивления в процессе регулирования производительности насосной системы. Проанализированы ре-
зультаты исследования, характера уровня отработки максимальной динамической погрешности по напору при 
изменении уровня потребления воды на протяжение суток и сезона года. 

На основе результатов исследования энергетических характеристик электромеханической системы насос-
ного агрегата при использовании системы стабилизации напора воды в гидросети, проанализирован характер 
изменения активной и механической мощности, определен уровень потерь энергии в статических режимах 
работы. Определена целесообразность использования каскадной схемы насосной установки при наличии систе-
мы стабилизации давления и модели с учетом точных характеристик гидравлической сети. 

Ключевые слова: каскадная схема, гидросеть, насосная установка, график водопотребления, система стабили-
зации, напор, коэффициент неравномерности, потери энергии, водоснабжение. 
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