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В даний час відбувся якісний стрибок в технології випускаючих 

високовольтних комутаційних апаратів, на зміну масляним і повітряних 

вимикачів прийшли апарати з використанням як ізоляційного і дугогасильного 

середовища  ˗ вакууму. 

Тенденції розвитку високовольтних вимикачів 6-35 кВ, показують стійке 

зростання застосування в світі вакуумних вимикачів, наведені на  рис. 1. 

 
Рис. 1 – Розвиток вакуумних високовольтних вимикачів 6-35 кВ  

 

В Україні на даний момент простежується аналогічна тенденція. Число 

продаваних вакуумних вимикачів в нашій країні становить близько 50% від 

інших типів. Вітчизняні заводи серійно випускають ВВ з 1981р.. Розроблені ВВ 

на напругу 10 і 35 кВ використовуються на підстанціях розподільних мереж, а 

також у різних галузях промисловості. 
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