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ПЕРЕДМОВА 

 
Даний посібник призначений для студентів денної та заочної форми 

навчання напряму підготовки теплоенергетика. Він підготовлений відпові-
дно до навчальної програми дисципліни «Експлуатація, основи випробу-
вань і налагодження теплоенергетичного устаткування» і являє собою дру-
гу її частину. Перша частина – Експлуатація промислових парогенераторів 
видана авторами раніше. 

Автори намагались у стислому вигляді викласти основні положення з 
експлуатації та випробувань промислових паротурбінних установок, які 
практично не наводяться в навчальній літературі. Вони виходили з того, 
що в процесі навчання важливо отримати не тільки теоретичні знання, але 
й знання з питань правильної експлуатації основного і допоміжного устат-
кування паротурбінних установок, які поширені на промислових теплоеле-
ктроцентралях і когенераційних комбінованих установках. Основний ма-
теріал посібника базується на розробках авторів [8, 11, 12, 19 – 35]. 

Зважаючи на вищевикладене в посібнику розглянуто не тільки енерге-
тичні характеристики та експлуатаційні показники роботи паротурбінного 
устаткування, але й питання правильної експлуатації, характерні причини 
порушень, неполадок і аварійних ситуацій в процесі його роботи, а також 
засоби їх запобігання. 

Посібник стане в нагоді в процесі проектування, під час проходження 
практики і в подальшій роботі за фахом. 

Автори вдячні рецензентам за поради і зауваження в процесі підготов-
ки рукопису посібника. 
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