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Типова функціональна схема автоматизації технологічного процесу 
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Комп’ютеризована система управління. Схема електрична структурна 
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Комп’ютеризована система управління. Схема автоматизації  функціональна 
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Комп’ютеризована система 

управління.  

Схема даних 
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Комп’ютеризована система 

управління.  

Схема ресурсів системи  
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Стратегія управління котельною установкою в  

редакторі задач SCADA-пакета Genie 3.0 
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Графічний інтерфейс оператора. Основний екран 

7 


