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• Актуальність досліджень. Однією з основних проблем економіки нашої країни в даний 
час є проблема споживання і економії електричної енергії. В зв’язку з цим важливе 
значення набуває раціоналізація електроспоживання. При цьому важлива роль 
належить інженерно-технічним робітникам, що займаються питанням розподілу і 
використання електроенергії на промислових підприємствах. 

• Мета дослідження. Розробка системи електропостачання комунального підприємства 
«Вінницька транспортна компанія», яка відповідає навантаженням підприємства, а 
також забезпечує електроенергією всі електроприймачі достатньою якістю і 
необхідною надійністю. 
 

• Об'єкт дослідження. Система електропостачання комунального підприємства 
«Вінницька транспортна компанія». 

• Завдання дослідження. 
• оптимізації шляхом вибору напруги, визначення електричних навантажень, 
       дотримуючись вимог по надійності системи електропостачання; 
• задачі оптимального вибору числа і потужності трансформаторів, засобів компенсації 

реактивної потужності і регулювання напруги 
• Охорона праці на підприємстві.  
 



















Висновки: 

• Живлення заводу відбувається від підстанції «Південна» на напрузі 10 кВ, що 
розташована на відстані 0,8 км від підприємства. 

• В роботі розраховано цех механічна майстерня. Для захисту шинопроводів 
встановлено автоматичний вимикач з напівпровідниковим розчіплювачем  
серії ВА 55-37. Для захисту лінії від шинопровода  до електроприймача  
встановлюється вимикач з тепловим і електромагнітним розчіплювачем  серії 
ВА 51, прокладку виконано проводом марки АПВ прокладеними в стальних 
трубах. Розраховано струми КЗ для перевірки комутаційної здатності 
вимикачів  і проведено перевірку чутливості захисту.  


