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Варіанти схем розвитку

Схема максимального графа електричної 

мережі

Оптимальна схема електричної мережі за 

методом динамічного програмування
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5 Варіант

1 рік
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Оптимальна схема електричної мережі за 

методом поконтурної оптимізації
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АС-120/19 6,93 км

Підстанція 401

10 кВ

300

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

АС-150/19 9,24 км

110

Підстанція 403

10 кВ

ТДН 

10000/110
ТДН 

10000/110

АС-120/19 8,47 км

АС-120/19 13,86 км

Підстанція 404

10 кВ

115

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

АС-120/19 8,47 км

300

Підстанція 405

10 кВ

ТДН 

10000/110
ТДН 

10000/110

АС-120/19 20,79 км Підстанція 402

10 кВ

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

АС-120/19 12,32 км
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Результати розрахунку максимального 

режиму

Результати розрахунку мінімального 

режиму Результати розрахунку післяаварійного режиму

Результати розрахунку режиму існуючої мережі з нанесенням нових 
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        Силовий трансформатор

Блок вимикача

Блок трансформатора напруги

Блок трансформатора струму

Установка освітлювальна

№ Найменування К-сть

10

11

12

13

14

15

Туалет

Блок роз’єднувача

Блок розрядників

Блок опорних ізоляторів

Шкаф ТВП 

КРУ 10(6) кВ

Жорстка ошиновка ВРП 110

Блок захисту нейтралі

Б - Б

В - В
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Рисунок 1 - Графіки зміни струму та 

напруги на ОПН при підвищенні напруги
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