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Електрична частина КЕС потужністю 

 2800 МВт (2х200+3х800) 



Схема електричних з'єднань головна 1 



2 Розріз головного корпуса КЕС 



План та поперечний розріз ВРУ-500 кВ 3 



4 Схема власних потреб 



5 Релейний захист пускорезервного трансформатора власних потреб 



6 Експлуатація асинхронних електродвигунів 



Автоматизована система керування ТП станції 7 


