
Електрична частина ГЕС потужністю  
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Рисунок 1 – Схема електричної системи

  

Рисунок 2 – Характеристики відносного приросту для блоків ГЕС Рисунок 3 – Еквівалентна витратна характеристика ГЕС

 

Рисунок 6 – Відносні прирости втрат активної потужності від зміни 

потужності у вузлах встановлення генеруючих потужностей

  

Рисунок 7 – Графіки завантаження агрегатів станції

 
Рисунок 4 – Еквівалентна витратна 

характеристика і її апроксимована залежність

 

Рисунок 5 – Еквівалентна характеристика відносних 

приростів і її апроксимована залежність
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Потужність станції 54 МВт 

Склад обладнання 6×9  

Річний виробіток електроенергії 214052,1 кВт×год 

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП 1 % 

Коефіцієнт обслуговування 1,93 чол./МВт 

Кошторисна вартість промислового будівництва 68515200 грн. 

Питомі капітальні вкладення 1268,8 грн./кВт 

Собівартість відпущеної електроенергії 6,33 коп/кВт×год 
 

Таблиця 1 – Основні техніко-економічні показники ЕС


