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1. Електрична частина ГЕС потужністю 198 МВт  

з агрегатами типу СВ-595/100-30УХЛ4 
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2 План та поперечний розріз комірки ВРУ-220 кВ 
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Варіанти схем ВРУ-220 кВ 3 
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4 Схема постійного струму 

Схема постійного струму
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5 Головні схеми електричних з’єднань ГЕС 
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6 Схема релейного захисту ГТВП 

№ Позначення Найменування Тип

КАH1 

9

8

7

6

5

4

3

1

KL2

KT1-KT3 

KH1-KH5 

SX 

Реле струму

Реле проміжне 

Реле часу

Реле вказівне 

Накладка контакта

РТЗ-51 (АЛ-4)-40

РП-16 (ПЭ-42)

РВ.01 (ВЛ-69)

НКР-3

РУ-1

R1 Резистор ПЭВ-50, 

2 R2 Резистор ПЭВ-25, 3000 Ом

KL1 Реле проміжне РП-255 (ПЭ-42)

КА1-KA9 Реле струму РСТ-11 (АЛ-1)

Схема захисту ГТВП

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перевір.

Н. контр.

Затверд.

Лупандін

Леонтьєв

Аркуш Аркушів

У

ВНТУ, ЕС-14спРеценз.

08-15.КДП.004.00.000 А3
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Леонтьєв

Літ Маса Масштаб

Кутін

Лежнюк

до KAH1

+1 -1

KA5

KA4

KH1

SX

KL1

KТ2

R1

KА2

KА1

KА3

KA6

KТ3

KAH1

KT3

KAH1

KH3

KL2

KL1

KA8

KA7 KL2

На вимикання Q1

В схему ПРВВ 10 кВ

Струмова відсічка від міжфазних КЗ 

МСЗ сторони ВН 

Струмовий захист нульової 

послідовності

Сигналізація однофазних замикань 

на землю

Захист від перевантаження

Вихідні кола вимикача Q1

Пристрій резервування відмов 

вимикачів 10 кВ

KL1

BA1

Q2

TA2

KA9
ГТВП

Q1

KAH1

KA2

KA1

KA5

KA4

KA8

KA7

KA6KA3

TA3

TA1

10 кВ

0,4 – 0,23 кВ

+C

KH4

KH1

KH3

KT3

KL2

KL1

Від пускового органа 

мінімальної напруги 

АВР

KT1
KH4

KH5

R2

KT2 KL2

KL1

KL2

+C

KH5

KH4

На сигнал „Вказівник не піднято”

На сигнал „Земля в мережі 

10 кВ” 

На сигнал „Перевантаження 

трансформатора”

На вимикання  вимикача Q2

Вихідні проміжні реле захистів 

робочого вводу

В схему блокування АВР секції 

0,4 кВ

На сигнал „Визов на секцію 

РУ ВП 0,4 кВ”

+2 -2



7 Техніко-економічні показники станції 

Таблиця 1 – Результати визначення собівартості відпущеної електроенергії:

Елементи затрат

Амортизація

Заробітна плата

Інші витрати

Разом

Сума річних затрат,   

           тис. грн

Собівартість енергії

коп/кВт·год %

44596153,8

4428406,75

19609824,22

68634384,77

0,54

5,41

2,38

8,33

64,98

6,45

28,57

100

Таблиця 2 - Основні техніко-економічні показники ЕС

Показник

Потужність станції

Річний виробіток електроенергії

Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП

Коефіцієнт обслуговування

Кошторисна вартість промислового будівництва

Одиниця 

вимірювання
Значення

МВт·год

МВт

%

МВт / чол.

млн. грн.

198

843944,35

2

1,92

282,625

Питомі капітальні вкладення

Собівартість відпущеної електроенергії

грн / кВт

коп. / кВт·год

1427,4 

8,33

Техніко-економічні показники 
станції

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перевір.

Н. контр.

Затверд.

Лупандін О.О.

Аркуш Аркушів
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