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Аркуш  1 Аркушів 7

Маса Масштаб

у
Бурикін О.Б.

08-15.КДП.006.00.129 8

гр. ЕСМ-14 сп,   ВНТУ

Рецензент

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Станкевич А.
Варіанти розвитку схеми

електричної мережі

Розвиток електричної мережі. Розвиток

Могилів-Подільських електричних

мереж напругою 110 кВ

Бурикін О.Б.

Схема максимального графа

електричної мережі

Оптимальна схема електричної
мережі за методом динамічного

програмування

Варіанти розвитку
електричної мережі по роках

1 варіант 2 варіант

3 варіант 4 варіант

5 варіант

Оптимальна схема електричної
мережі за методом поконтурної

оптимізації
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у
Бурикін О.Б.

08-15.КДП.006.00.129 Е3

гр. ЕСМ-14 сп,   ВНТУ

Рецензент

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Станкевич А.

Схема електричних

з'єднань спроектованої

мережі

Розвиток електричної мережі. Розвиток

Могилів-Подільських електричних

мереж напругою 110 кВ

Бурикін О.Б.

АС-120/19 6,6 км Підстанція 504

ТДН

10000/110

ТДН

10000/110

10 кВ

АС-120/19 8,58 км Підстанція 501

ТДН

10000/110

ТДН

10000/110

Підстанція 503

ТДН

10000/110

ТДН

10000/110

АС-120/19 4,62 км

10 кВ

Підстанція 505

ТМН

6300/110

ТМН

6300/110

10 кВ

10 кВ

АС-120/19 9,9 км

Шахти

ТМН

6300/110

Сокиряни

АС-150/24 7,92 км

АС-120/19 7,92 кмПідстанція 502

ТДН

16000/110

ТДН

16000/110

10 кВ

Могилів-Подільський

10 кВ

ТДТН

10000/110

ТДТН

10000/110

35 кВ 35 кВ

Яришів Конева Яришів

АС-185/29 18,6 км

Коси

10 кВ

ТМН

6300/110

АС-185/29 4,0 км

Івонівка

Немія
АС-150/24 6,6 км

Окниця
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Блок прийому ПЛ110 кВ

Найменування Тип № креслення
Од.

вим.
Кіл. Примітка

1Б-11023/н шт.

Блок відокремлювача

ПЛ110 кВ
1шт.Б110-40/2

Блок відокремлювача

ПЛ110 кВ
1шт.Б110-40/2

Блок розєднувача ПЛ110 кВ 1шт.Б110-3/2

Блок розєднувача ПЛ110 кВ 1шт.Б110-3/2

Блок розєднувача ПЛ110 кВ 1шт.Б110-3/2

Блок розєднувача ПЛ110 кВ 1шт.Б110-3/2

Шина шт. 3

Шина шт. 3

Ошиновка ВРП 110 кВ шт. 1

Ошиновка ВРП 110 кВ шт. 1

Ошиновка ВРП 110 кВ шт. 1

Ошиновка ВРП 110 кВ шт. 1

ЗПУ шт. 1

Блок ЗОН -110

Блок ЗОН -110

шт. 1

шт. 1

КРУН шт. 1

Шкаф трансформаторний шт. 1

Шкаф трансформаторний шт. 1

Силовий трансформатор

Силовий трансформатор

ТДН-10000/

110

ТДН-10000/

110

шт. 1

Вимикач

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Вимикач

Вимикач

Трьохполюсний розєднувач

Трьохполюсний розєднувач

шт. 1

шт. 1

Трансформатор струму шт. 1
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План та розріз підстанції

110 кВ
У

гр. ЕСМ-14 сп,   ВНТУ

08-15.КДП.006.00.129   8

Станкевич А.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток електричної мережі.

Розвиток Могилів-Подільських

електричних мереж напругою 110 кВ
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Лист 4 Листів 7

Маса Масштаб

Релейний захист силового

трансформатора
У

гр. ЕСМ-14 сп,   ВНТУ

08-15.КДП.006.00.129  Е3

Станкевич А.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток електричної мережі.

Розвиток Могилів-Подільських

електричних мереж напругою 110 кВ
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Дифферен-

ційний захист

Газовий

захист

Захист від

переван-

таження

Кола вимикання

вимикачів Q1

та Q2

+
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пуском по

напрузі
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в схему

захисту

TV
а) пояснювальна схема

б) схема струмових при з’єднанні
обмоток силового трансформатора

за схемою Y/Δ

в) схема оперативних кіл захисту

г) комбінований пусковий орган
напруги МСЗ силового

трансформатора

Познач.

на схемі
Назва елемента Прим ітка

KL Реле проміжне РП-23

KH Реле вказівне РУ-1

KAW Реле струму з гальмуванням

Реле газовеKSG

Індикатор світлової сигналізаціїHL

KA Реле струмове

KV Реле напруги РН-1Н

KT Реле часу РВ.02

ДЗТ-11

РЗТ-80

-

РСТ-11



Зм. Лист № докум. Підп. Дата

Розробив

Перевірив

Т. контр.

Н. контр.

Затвердж.

Літ.

Лист 5 Листів 7

Маса Масштаб

Основні показники

якості електричної енергії
У

гр. ЕСМ-14 сп,  ВНТУ
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Станкевич А.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.
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Рецензент
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Могилів-Подільських електричних

мереж напругою 110 кВ
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напруги в електричних

мережах

У

гр. ЕСМ-14 сп,   ВНТУ

08-15.КДП.006.00.129   8

Станкевич А.

Бурикін О.Б.

Бурикін О.Б.

Лежнюк П.Д.

Бурикін О.Б.

Рецензент Розвиток електричної мережі.

Розвиток Могилів-Подільських

електричних мереж напругою 110 кВ
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Основні техніко-економічні показники  розвитку ЕМ

Сумарне збільшення максимального навантаження
вузлів

МВт 49

Тривалість використання найбільшого

 навантаження
год 5400

Сумарне збільшення відпущеної електроенергії МВт*год 264600

Сумарні капітальні витрати на розвиток електричної мережі тис.грн. 169849,68

Збільшення щорічних витрат на експлуатацію мережі за

рахунок її розвитку
тис.грн. 35030,77

Рентабельність капіталовкладень в

розвиток електричної мережі
% 14,3

Термін окупності капіталовкладень у розвиток електричної

мережі
рік 6,99

Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі
після здійснення розвитку

% 4,2

Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі
після здійснення розвитку

МВт 6,641


