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Мета роботи: “Модернізація котельні з 

використанням когенераційної установки та 
встановленням котлів на пелетах” 

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 

 - провести загальну характеристику котельні; 

 - здійснити розрахунок існуючої теплової схеми котельні; 

 - виконати багатоваріантний аналіз і техніко-економічне обґрунтування 

показників котельні; 

 - розрахувати техніко-економічні показники модернізованої  котельні; 

 - виконати монтаж когенераційного модуля Viessmann Vitobloc 200 EM-

70/115; 

 - розробити автоматизацію водогрійного котла ARS-600; 

 -підібрати та розрахувати водо-водяний підігрівач секційного типу; 



      Існуюча теплова схема котельні по вул. 

Червоноамійська 



Існуючий план котельні по вул. 

Червоноармійська 



Модернізована теплова схема котельні 



Модернізований план котельні 



Графік річного  споживання електроенергії 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функіональна схема автоматизації котла ARS-600 



Водо-водяний теплообмінник секційного типу 



Техніко-економічні показники 

ПОКАЗНИКИ ІСНУЮЧА 

СХЕМА 

ВСТАНОВЛЕННЯ 

КОТЛІВ НА ПЕЛЕТАХ 

ВСТАНОВЛЕННЯ 

КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ 

УСТАНОВКИ ТА КОТЛІВ 

Затрати на паливо, 

млн.грн. 

 

6 

 

4,25 

 

1,82 

Затрати на 

електроенергію, 

млн.грн. 

 

0,124 

 

0,149 

  

 

0,32 

Собівартість 

відпуску теплової  

енергії грн/Гкал. 

 

1850 

 

1455 

 

1316 

Вартість 

встановленого 

обладнання, млн.грн. 

-  

 

1,2 

 

 

3 

Термін окупності, 

років 

- 1 1,29 







Дякую за 

увагу ! 


