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Метою розробки є отримання більш дешевого технічного рішення 

комп’ютеризованої системи дозування (КСД), яке не поступається за 

функціональними можливостями існуючим зразкам аналогічних систем. 

КСД призначена для управління процесом дозування будівельних сумішей 

при виробництві бетону. Система повинна працювати у складі загальної 

автоматизованої системи управління бетонозмішувальною установкою 

невеликої потужності, отримуючи інформацію про потрібні дози компонентів 

від комп’ютера оператора та надсилаючи до нього звітну інформацію про хід 

процесу дозування. 



Структурна схема ПТК управління дозуванням «Тензо-Бетон» ЗАТ 

«Весоизмерительная компания ТЕНЗО-М»  (Росія).  
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Типова функціональна схема автоматизації вузла змішування бетону  

3   

пісок цемент цемент щебень
рідкі

добавки
вода

дозатор 

піску

дозатор 

цементу

дозатор 

щебня

дозатор 

добавок

дозатор 

води

GE

GE GE GE

GE

1 2

3 4 5

збиральна воронка

змішувач 1 змішувач 2 змішувач 3



Конфігурація нової комп’ютеризованої системи дозування  
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Мікропроцесорний контролер системи. Схема електрична структурна  
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Мікропроцесорний контролер системи. Схема електрична функціональна  
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Мікропроцесорний контролер системи. Схема електрична принципова  
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GND

DOZ5

на дозатор №2

на дозатор №3

на дозатор №4

на дозатор №5

загальний
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Початок

Ініціалізація системи

Кінець

Ні

Так

Продовжити?

Ні

Так

Є прийняті дані?

Аналіз даних з УАПП

Ні

Так

Рецепт бетону?

Прийом даних рецепту

Ні

Так

Дозування?

"MES" = 1

Ні

Скидання ?
Так

Ні

Так

"RDY"=1?

"MES"=0, "STA" = 1

"STA" = 0

Введення кодів з АЦП

Розрахунок десяткових розрядів 

значень ваги

Виведення на індикатори

Визначення двійкових кодів 

допусків дозування

Ні

Так

Вихід за допуски?

Так

Ні

Дозатор №1?
Так

Виведення аварійного 

номера дозатора №1

Так

Ні

Дозатор №2?

Виведення аварійного 

номера дозатора №2

Так

Ні

Дозатор №3?

Виведення аварійного 

номера дозатора №3

Так

Ні

Дозатор №4?

Виведення аварійного 

номера дозатора №4

Так

Ні

Дозатор №5?

Виведення аварійного 

номера дозатора №5

Формування байту аварійних 

даних

Формування байту 

неаварійних даних

Передавання звітної 

інформації до ПК

Управління дозаторами

Ні

Так

Рецепт витриман?

Часова затримка для ВМ 

дозаторів

"MES" = 1

Ні

Так

"RDY"=1?

"MES"=0, "STA" = 1

"STA" = 0

Введення кодів з АЦП

Розрахунок двійкових значень 

ваги

Розрахунок абсолютних 

десяткових значень ваги

Виведення на індикатори

Формування періоду 

опитування
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