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Анотація 

Розглянуто енергоефективність підприємства, рівні енергоефективності на підприємстві та базові 

показники. 
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Abstract  

The energy efficiency of the enterprise is considered, energy efficiency levels at the enterprise and baseline 

indicators. 

Keywords: energy passport, energy efficiency levels, baseline indicators. 

 

Вступ 

Енергоефективність – раціональне використання енергетичних ресурсів, економічне 

використання паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології. 

Базовий рівень енергоефективності визначається для кожного місяця нармативного року (умовний 

рік, протягом якого температура та кількість робочих днів по місяцям відповідає усередненому 

показнику за 3 останні роки). Якщо інформація по всім або частині показників відсутня, то 

розрахунок базового рівня ведеться на основі енергетичних аудитів, паспортів та сертифікатів. 
 

Результати дослідження 

З початку 1970х років багато країн впроваджували політику і програми з підвищення 

енергоефективності. Сьогодні на промисловий сектор припадає майже 40% річного світового 

споживання первинних енергоресурсів і приблизно така ж частка світових викидів вуглекислого газу. 

Прийнято міжнародний стандарт ISO 50001, який регулює в тому числі енергоефективність. 
Наскільки енергоефективне підприємство можна побачити по його енергетичному паспорту, саме в 

ньому вказується клас енергоефективності. Клас А (А+, А++) – підприємство з найвищим показником 

енергоефективності, а клас G – з найнижчим показником енергоефективності. Енергетичний паспорт 

складається ще під час проектування підприємства. Також важливими є базові показники 

енергоефективності. Базовий рівень фіксує існуючий стан теплоспоживання підприємства за 3 роки 

та відповідає фактичному споживанню підприємства за умови дотримання санітарних вимог та 

перевищує фактичне споживання за умови недотримання. 

  

Щомісячний базовий рівень енергоспоживання визначається як: 

 

                                          Qб і= Qб і оп +Qб і гвп +Qб і вент ,                                          (1) 

 

де Qб і
 
 – базовий рівень споживання теплової енергії закладу, Гкал/місяць; 

i – місяць, для якого розраховується базовий рівень; 

Qб і
 оп 

 – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал/місяць; 

Qбі
 гвп

 – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, 

Гкал/місяць; 

Qбі
 вент

 – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби вентиляції, Гкал/місяць    

                  

Щомісячний базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання 

для всіх місяців року визначається як:  
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де 
гвп

бQ
– базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, 

Гкал/місяць; 

К1– коефіцієнт, що враховує збільшення витрат теплової енергії на гаряче водопостачання в 

опалювальний період ,К1 =1,25,  в міжопалювальний К1=1. 
..дрm
 – кількість робочих днів в місяці, для якого визначається базовий рівень споживання 

теплової енергії; 

n – кількість місяців, по яким усереднювалось споживання теплової енергії на гаряче 

водопостачання;  
гвп

iQ
 – споживання теплової енергії відповідно до нарахувань за i-тий місяць, Гкал/місяць; 
..др

im
– кількість робочих днів в i-тому місяці, протягом яких відбувалося гаряче водопостачання 

(до робочих днів не відносяться період канікул в загальноосвітніх навчальних закладах). 

                

Річний базовий рівень визначається як: 
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де 
річн

бQ
  – річний базовий рівень теплоспоживання, Гкал/рік; 

ібQ
 – базовий рівень для i–го місяця, Гкал/місяць. 

Базові рівні потрібно переглядати не менше ніж раз на пів року, або після впровадження 

заходів, які впливають на енергоспоживання або зміни в режимі роботи закладу. 

 

Висновок 

Енергоефективність для підприємства це: 

- зниження енергоємності продукції (зростає конкурентоспроможність продукції на ринках); 

- отримання економії паливно-енергетичних ресурсів; 

- сприяння збереженню навколишнього середовища; 

- зменшення витрат підприємства, пов’язаних з придбанням енергоносіїв для виробничого 

процесу. 
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