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Анотація 

Наведені результати розрахунків із вибору регулювального відгалуження трансформатора з метою 

забезбечення допустимих відхилень напруги в системі електропостачання підприємства, що реконструйована. 
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Abstract 

The results of calculations on the choice of the control branch of the transformer are presented in order to 

ensure the permissible deviations of voltage in the power supply system of the reconstructed enterprise. 
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Вступ 

Одним із показників якості електроенергії є відхилення напруги на затискачах 

електроприймачів. Найпоширенішим способом регулювання напруги є використання ПБЗ, яким 

оснащені трансформатори 10/0,4 кВ. 

Навантаження в системі електропостачання ПАТ «Маяк» за останній час суттєво змінилось. Це 

пов’язано із зміною технологій, номенклатури і обсягів виробництва. Дана обставина зумовлює 

потребу у проведенні розрахунків із вибору регулювальних відгалуженнь на трансформаторах. 

Метою роботи є розрахунок відгалуження, яке треба реалізувати для забезпечення допустимих 

відхилень в мережах ПАТ «Маяк», які живляться від однієї із трансформаторних підстанцій, 

встановлених на підприємстві. 

 

Результати дослідження 

Для отримання результатів використана така інформація: 

- значення напруги на шинах 10кВ ТП «Західна», від яких живиться ПАТ «Маяк» в 

режимах максимальних та мінімальних навантажень; 

- схеми електропостачання на плані підприємства та технічні параметри її окремих 

елементів; 

- схеми електропостачання окремих цехів та їх технологічні планування; 

- графіки навантажень підприємства та окремих цехів. 

 

Виконана перевірка можливості забезпечення допустимих значень відхилень напруг на 

затискачах найбільш віддаленого від ТП електроприймача в режимі максимальних навантажень та в 

режимі мінімальних навантажень на затискачах найближчого електроприймача. Результати розрахунку 

наведені в таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1 – Розрахунки відгалуження і коефіцієнта трансформації, kТР що має бути реалізованим 

Режими електроспоживання 
ВН 

U, кВ 

Відгалуження 

Трансформатора, % 
kТР 

НН 

U, кВ 
Висновок 

Максимальних 

навантажень 
10,26 

-5,0 23,8095 0,4126 - 

-2,5 24,4361 0,402 - 

0 25,0627 0,392 Допустимо 

+2,5 25,6892 0,3824 Допустимо 

+5,0 26,3158 0,3858 Допустимо 

Мінімальних 

навантажень 
10,09 

-5,0 23,8095 0,4177 - 

-2,5 24,4361 0,407 - 

0 25,0627 0,3968 - 

+2,5 25,6892 0,3871 Допустимо 

+5,0 26,3158 0,3779 Допустимо 

 
Висновки 

1. Для забезпеченнявимог ГОСТ 13109-97 по відхиленню напруги на трансформаторах ТП 

слід реалізувати відгалуження +2,5%. 

2. Установка технічних засобів місцевого регулювання напруги непотрібна. 
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