
 

 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему: 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 

19,2 МВТ З АГРЕГАТАМИ ТИПУ ВГС 440/39-40 З ДОСЛІДЖЕННЯМ 

МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІЗОЛЯЦІЇ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
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Варіанти структурних схем ГЕС 2 
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3 Варіанти схем електричних з‘єднань розподільних установок 



4 Схема електричних з'єднань головна 



5 Поперечний розріз головної будівлі станції 



6 
План та поперечний розріз ВРУ-35 кВ 



7 Розрахунок блискавкозахисту та заземлювального пристрою ВРУ-35 кВ 



8 Дослідження методів профілактичних випробувань ізоляції обладнання 



9 Схема релейного захисту трансформатора власних потреб 
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10 Техніко-економічні показники ГЕС 



Дякую за увагу 


