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Метою данної роботи  є вибір оптимального варіанту розвитку фрагменту 
електромережi  за техніко-економічними показниками та дослідження 
кліматичних умов експлуатації ПЛЕП  

             

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі:  

•  проаналізовано кліматичні умови експлуатації ПЛЕП; 
• проведено розрахунок та вибір моделі розвитку фрагменту Іллінецьких 

електричних мереж;  
• проведено розрахунок та аналіз усталеного режиму оптимальної моделі 

розвитку фрагменту Іллінецьких електричних мереж; 
• розв’язано питання забезпечення безпеки праці персоналу, що 

обслуговує елементи ПЛЕП та підстанцій. 
• Об’єктом дослідження є дослідження є фрагмент Іллінецьких 

електричних мереж.  

 

Предметом дослідження  є методи розрахунку та оптимізації нормальних 
режимів ЕЕС. 

Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставленої задачі 
використано методи математичного моделювання.  
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3 Граф існуючого фрагменту мережі  

Вінницький  

енерговузол

Степанівка

101

Липовець

102

Ілінці

103

Ілінці ГКС-36

104
Сороки

105

Дашів

106

Гайсин

107

Немирів

108

Лукашова

201

Фронтівка

202

Ситківці

203

Носівці

204

Мельниківці

205



4 Варіанти розвитку схеми  Схема оптимального варіанту  

Оптимальна схема електричної 

мережі

Варіанти розвитку електричної мережі по роках

1 варіант 2 варіант

3 варіант 4 варіант

5 варіант

1 рік
2 рік
3 рік

Степанівка

АС-120/29 9,68 кмАС-185/29 15,84 км Підстанція 201

10 кВ

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

АС-120/19 10,56 кмПідстанція 204

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

10 кВ

Підстанція 203

ТМН 

6300/110

10 кВ

ТМН 

6300/110

АС-120/19 20,24 км

Іллінці

АС-120/19 20,24 км

Липовець

АС-120/29 19,36 кмАС-120/19 28,16 км Підстанція 202

10 кВ

ТМН 

6300/110
ТМН 

6300/110

СорокиІллінці ГКС-36

101

204

15.84
102

103

104

105

106

108

203205

201

202

9.68

20.24

20.2436.08
10.56

28.16

19.36

101

204

15.84
102

103

104

105

106

108

203205

201

202

9.68

20.24

20.24
36.08 10.56

19.36

29.92

101

204

15.84
102

103

104

105

106

108

203205

201

202

9.68

20.24
36.08 10.56

22.88

28.16

19.36

101

204

15.84
102

103

104

105

106

108

203205

201

202

9.68

20.24
36.08 10.56

22.88 19.36

29.92

101

204

15.84
102

103

104

105

106

108

203205

201

202

9.68

20.24

28.16

20.24

32.56

28.16

19.36

101

204

102

103

104

105

106

108

203205

201

202

Підстанція 205

ТМН 

6300/110

10 кВ

ТМН 

6300/110

АС-120/19 36,08 км

Немирів
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