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Метою данної роботи  є вибір оптимального варіанту розвитку фрагменту 
електромережi  за техніко-економічними показниками. Та аналіз  перспектив 
розвитку та модернізації елементів ліній електропередачі.  

             

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі:  

      - проведено розрахунок та вибір моделі розвитку фрагменту електромережi ; 

      - проведено розрахунок та аналiз усталеного режиму оптимальної моделі розвитку 
фрагменту електромережi; 

      - узагальнено конструкції  елементів  лінії електропередачі електричної мережі; 

      - встановлено перспективи використання нових підходів до елементів лінії 
електропередачі електричної мережі; 

      - розвязанi питання забезпечення безпеки працi персоналу, що обслуговує 
обладнання на диспетчерському пункті.  

Обєктом дослідження є фрагмент Дунаївецьких електричних мереж та конструкційні 
елементи  ліній електропередачі  

 

Предметом дослідження є дослідження є методи розрахунку та оптимізації 
нормальних режимів ЕЕС, та надійність конструкційних елементів ліній 
електропередачі. 

 

Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставленої задачі використано 
методи математичного моделювання.  
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Оптимальна схема електричної мережі

Варіанти розвитку електричної мережі по роках
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