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Необхідно також здійснювати хроматографічний аналіз газів, розчинених у маслі всіх 

трансформаторів з пристроями РПН, трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, а також 

трансформаторів власних потреб. 
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Рисунок 6.13 – Вид на зону захисту блискавковідводів ВРУ – 220 кВ 
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Дякую за увагу 


